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1 Общая часть 

 
Проект планировки территории МКР «Новый» с. Тогур Колпашевского городского 

поселения Колпашевского муниципального района Томской области (далее – МКР 

«Новый» с. Тогур) разработан ООО НПЦ «Сибземресурсы» на основании технического 

задания по контракту № 57 от 16 февраля 2015 г. 

Проект планировки выполнен в соответствии с действующим законодательством и 

нормативной документацией: 

– Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. 

№ 190-ФЗ (в действующей редакции);  

– Федеральный закон от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса РФ»; 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ  

(в действующей редакции); 

– Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ (ред. от 08.03.2015)  

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости»; 

– Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; 

– Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в российской федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007  

№ 257-ФЗ; 

– Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ; 

– Постановление Правительства Российской Федерации «О нормативах 

денежных затрат на содержание и ремонт автомобильных дорог 

федерального значения и правилах их расчета» от 23.08.2007 г. № 539; 
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– Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.2012 г. 

№ 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в 

документах территориального планирования объектов федерального 

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения» 

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 

экспертизы и утверждения градостроительной документации»; 

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

10.05.2011г. № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка»; 

– СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация сооружений и иных объектов»; 

– СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений» актуализированная редакция  

СНиП 2.07.01-89*;  

– СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства»; 

– Постановление Госстроя Российской федерации от 06.04.1998 г.  

№ 18-30 «Об утверждении Инструкции о порядке проектирования и 

установления красных линий в городах и других поселениях Российской 

Федерации» (РДС 30-201-98); 

– Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 

27.12.2011г. № 613 «Об утверждении методических рекомендаций по 

разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных 

образований»; 

– Закон Томской области от 04.10.2002 № 74-ОЗ (ред. от 15.12.2014)  

«О предоставлении и изъятии земельных участков в Томской области»; 

– Закон Томской области от 21.02.2002 г. № 49 «О нормативных правовых 

актах Томской области»; 

– Распоряжение Администрации Томской области от 06.12.2005 г.  

№ 333-ра «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 

проектирования»;  

– Закон Томской области от 28.12.2006 № 3839 «О региональных 

Нормативах градостроительного проектирования Томской области»; 
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– Постановление Администрации Томской области от 08.07.2011 г.  

№ 204а «Об утверждении Схемы территориального планировании 

Томской области»; 

– Решение Думы Томского района от 11.04.2007 г. № 131 «О принятии 

положения «Об установлении предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам». 

Площадь территории по техническому заданию составляет 3,8 га. По обмеру 

чертежа площадь проектируемой территории составила 3,86 га. 

Срок реализации проекта планировки составляет 5 лет без выделения этапов. 

В проекте проработано архитектурно-планировочное решение проектируемой 

территории, установлены красные линии, линии регулирования застройки, выполнена 

схема организации транспорта и улично-дорожной сети, проработаны вопросы 

инженерного обеспечения, благоустройства и озеленения территории: 

 материалы проекта генерального плана МО «Колпашевское городское 

поселение» Томской области, ОАО «РосНИПИУрбанистики»,  

Санкт-Петербург, 2011 г; 

 материалы правил землепользования и застройки МО «Колпашевское 

городское поселение» Томской области, ОАО «РосНИПИУрбанистики», 

Санкт-Петербург, 2012 г;  

 Ортофотопланы с. Тогур Колпашевского городского поселения 

Колпашевского района Томской области М:2000, 2010 г., ФГУП 

«Госземкадастрсъемка»-ВИСХАГИ; 

 материалы топосъёмки территории объекта проектирования МКР в районе 

с. Тогур Колпашевского сельского поселения, ООО «Геослужба», г. Омск, 

2015 г., М 1:500; 

 иные материалы и сведения, необходимые для решения вопросов 

проектирования. 

Проведен анализ исходной информации по территории проектирования. 
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2 Характеристика местоположения, природные, 

инженерно-геологические условия 

 
Проектируемая территория МКР «Новый» с. Тогур находится в юго-восточной 

части с. Тогур и ограничена с северо-восточной стороны ул. Сибирская, являющейся 

дорогой регионального значения, относящейся к IV категории, с юго-западной и северо-

западной сторон – малоэтажной жилой застройкой, расположенной по ул. Мичурина.  

Климат на рассматриваемой территории континентальный и определяется 

взаимодействием трех основных климатообразующих факторов: солнечной радиацией, 

циркуляцией атмосферы, влиянием подстилающей поверхности. Климатические 

характеристики рассматриваемого района даны по метеостанции г. Колпашево. 

Особенности циркуляции атмосферы обусловливают преобладание зимой и в 

переходные сезоны на территории ветров южной четверти. В летние месяцы давление 

над территорией пониженное, а над Арктикой повышенное, что приводит к увеличению 

повторяемости северных ветров. В среднем за год преобладают ветры южного 

направления. 

Среднегодовая скорость ветра невелика 3,5 м/с, в годовом ходе максимум 

скорости отмечается в мае, октябре и ноябре Увеличение скорости ветра при 

отрицательных температурах воздуха усиливает суровость климата. 

Среднегодовая температура воздуха отрицательная -1,5 0С (табл. 5). Все сезоны 

года хорошо выражены. Зима суровая и продолжительная. Средняя температура января -

20,7 °С. Абсолютная минимальная температура -51°С. 

Первые заморозки наблюдаются в среднем 15 сентября. В среднем за год 

наблюдается 11-15 дней с заморозками. Продолжительность безморозного периода 111 

дней.  

Река Обь оказывает влияние на формирование климата в долине - увеличивается 

скорость ветра, проявляется отепляющие воздействие и как следствие увеличивается 

продолжительность безморозного периода в долине. В понижениях рельефа 

отрицательные температуры осенью устанавливаются на 10 дней раньше, а весенний 

прогрев начинается в среднем на 5 дней позднее.  

Лето теплое, короткое. Средняя температура июля составляет +18,0°С. 

Абсолютный максимум температур воздуха составляет +35°С.  
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Среднегодовое количество осадков составляет 511 мм. 

Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года - июль, август. В 

холодное время года осадки выпадают преимущественно в твердом виде - это 31 % от 

общего их количества за год. Устойчивый снежный покров устанавливается IV декаде 

октября. 

Снег удерживается в среднем 188 дней. Разрушение устойчивого снежного 

покрова отмечается 11-21 апреля. Средние из наибольших декадных высот снежного 

покрова за зиму на открытых участках составляет 57 см. 

Промерзание почвы составляет до 2,4 м, оттаивание происходит в мае, но очаговая 

сезонная мерзлота на глубинах 1,5-2 м сохраняется до середины – конца июня, в том 

числе и в пойме Оби.  

Территория отличается повышенной влажностью воздуха (70-75%); до 1/3 дней в 

году удерживается влажность более 80%.  

На рассматриваемой территории характерно примерно одинаковое количество 

дней с туманами за теплый и холодный периоды года. За год число дней с туманами 

менее 20, в долине Оби - 16-23 дня.  

Город Колпашево по климатическим и другим условиям проживания отнесен к 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера (ФЗ № 122 от 24 августа 2004). 

Климат континентальный, лето умеренно теплое, влажное, короткое, зима - 

умеренно суровая, снежная.  

Территория относится к строительно-климатическому району I-В. Расчетные 

температуры для отопления составляют минус 420С. Расчетные температуры для 

вентиляции составляют минус 260С. Продолжительность отопительного периода 

принимается 243 дня.  

Гидрографическая сеть территории развита достаточно широко и представлена 

реками Обь, Кеть, Чая, многочисленными протоками и рядом озер. 

Реку Обь можно отнести к крупнейшим рекам нашей страны. При площади 

водосбора в 486 000 км2 (по г/п Колпашево) среднегодовой расход воды (после его 

трансформации, связанной с вводом в эксплуатацию Новосибирской ГЭС) составляет 

3537 м3/с, что соответствует годовому объему стока в 111,5 км3. Ниже г. Колпашево в 

Обь впадают правобережный приток – р. Кеть и левобережный – р. Чая, увеличивающие 

среднегодовой расход воды в Оби еще на 560 м3/с и 80 м3/с соответственно. 
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Реки отличаются большой извилистостью, незначительными уклонами, 

слабовыраженными водоразделами. 

По характеру водного режима реки относятся к типу рек с весенне-летним 

половодьем и паводками в теплое время года. 

Основной фазой рек является половодье, в период которого проходит 60-90% 

годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наибольшие уровни 

воды. 

Стоковый режим 

Внутригодовое распределение стока воды определяется особенностями 

западносибирского типа водного режима, характеризующегося прохождением основной 

части стока воды в период весеннего половодья, прерываемой дождевыми паводками 

летне-осенней меженью и минимальными уровнями и расходами воды в зимнюю 

межень, когда русло покрыто льдом. 

Половодье 

Начало половодья приходится на середину апреля.  

Средняя продолжительность половодья – 124 дня. 

Сток воды в половодье составляет 70% от годового. 

Уровень паводка 1% обеспеченности по р. Обь (г/п Колпашево) составляет 

64,07мБС, 1145 см над «0» графика. 

Минерально-сырьевые ресурсы 

В пределах рассматриваемой территории выявлены и в различной степени 

освоены следующие месторождения полезных ископаемых: 

 пески строительные; 

 грунт строительный; 

 железо; 

 подземные воды; 

 минеральные воды; 

 торф. 
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3 Анализ современного использования территории 

 
3.1 Современное использование территории.  

Баланс территории 
 

Проектируемая территория МКР «Новый» (3,86 га) расположена в с. Тогур. Село 

Тогур незначительно удалено от административного центра (около 2 км) и планировочно 

является продолжением города Колпашево. 

Несмотря на центральное географическое положение Колпашевского городского 

поселения в области, оно значительно удалено от его экономического и 

административного центра – г. Томска. Расстояние между административным центром 

Колпашевского района и Томской области – более 300 километров.  

Колпашевский район относится к местностям, приравненным к районам Крайнего 

Севера, находится в неблагоприятной климатической зоне и весьма неудобен в 

коммуникационном отношении.  

Показатели современного использования территории в границах проектирования 

определены по чертежу «Схема использования территории в период подготовки проекта 

планировки территории (Опорный план)» М 1:1000 и сведены в таблицу 3.1.1. 

 

Таблица 3.1.1 – Показатели современного использования территории 

№ п/п Показатели Площадь, га 
1 2 3 
1 Площадь территории в границах проектирования 3,86 

Площадь селитебной территории, 
в том числе: 0,35 

- жилых зон 0,26 

из них: 
- малоэтажная жилая застройка  

 
 

0,26 
- объектов социального и культурно-бытового обслуживания - 
- зеленых насаждений общего пользования - 

1.1 

- зеленые насаждения специального назначения - 
Производственные территории - 
- производственных объектов - 2 
- коммунально-складских объектов - 

3 Площадь улично-дорожной сети 0,09 

4 Площадь территорий под объектами транспортной 
инфраструктуры - 
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Окончание таблицы 3.1.1 
 
№ п/п Показатели Площадь, га 

1 2 3 
5 Площадь территорий сельскохозяйственного использования 3,02 
6 Площадь лесов и кустарников 0,31 
7 Площадь территорий под водой - 
8 Площадь территорий специального назначения - 
9 Прочие территории 0,18 

 

В настоящее время проектируемая территория в основном используется 

гражданами, проживающими в близлежащих малоэтажных жилых домах под огороды, 

для хозяйственной деятельности (размещение гаражей, сараев и прочих нежилых 

объектов), без оформления соответствующих документов. 

Большей частью проектируемая территория занята огородами, с незначительными 

вкраплениями участков леса (береза, осина, сосна), луговой растительности и др. 

Территория проектирования снабжена следующими инженерными сетями: по 

центру территории проектирования перпендикулярно улице Сибирская, а также в юго-

восточной части в таком же направлении проходит воздушная линия электропередач 10 

кВ (протяженностью 171 м.), имеются небольшой протяженностью отрезки ВЛЭ 

мощностью 0,4 кВ. Общая протяженность существующей электросети составляет 248 м. 
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4 Основные направления развития территории 
 

Перспективы развития проектируемой территории МКР «Новый» с. Тогур 

определены генеральным планом МО «Колпашевского городского поселения», 

техническим заданием и откорректированы при согласовании с заказчиком. 

К территориальным направлениям перспективного развития проектируемой 

территории МКР «Новый» с. Тогур можно отнести: 

1. Строительство индивидуальных жилых домов с земельными участками с 

содержанием домашнего скота и птицы, огородами, хозяйственными 

постройками. 

2. Благоустройство озеленение проектируемой территории. 

3. Проектирование инженерных сетей и коммуникаций. 

4. Проектируемые объекты коммунально-складской инфраструктуры: 

- трансформаторная подстанция; 

- газорегуляторный пункт шкафной. 

5. Формирование улично-дорожной сети. 

6. Формирование площадок различного назначения: 

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста; 

- для отдыха взрослого населения; 

- для занятий физкультурой; 

- для хозяйственных целей; 

- для установки мусоросборников. 
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5 Проектные решения по организации территории 

 
5.1 Система планировочных ограничений 

 
Анализ территориальных ресурсов проектируемой территории МКР «Новый» с. 

Тогур и оценка возможностей ее перспективного градостроительного развития 

выполнена с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на 

требованиях действующих нормативных документов. 

К зонам с особыми условиями использования на проектируемой территории МКР 

«Новый» с. Тогур отнесены: 

 санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и коммунально-

складских объектов; 

 санитарный разрыв от относящейся к IV категории автомобильной дороги 

регионального значения (ул. Сибирская) до жилой застройки; 

 зоны санитарной охраны водопровода питьевого назначения; 

 охранные зоны линий электропередач и объектов электросетевого 

хозяйства; 

 охранные зоны линий и сооружений связи; 

 охранные зоны газораспределительных сетей; 

 охранные зоны канализационных сетей и сооружений; 

 охранные зоны тепловых сетей. 

1 В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 25.09.2007 № 74, санитарно-защитная зона предназначена для обеспечения требуемых 

гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, 

уменьшения повышенного уровня вибрации, инфразвука и факторов физического 

воздействия шума. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения 

промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной 

корректировки границ санитарно-защитной зоны. 
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В границах проектирования установлен санитарно-защитный разрыв от 

относящейся к IV категории автомобильной дороги Колпашево – Тогур (ул. Сибирская) 

до жилой застройки шириной 100 м.  

Кроме того, южную часть проектируемой территории частично занимает 

санитарно-защитная зона промышленных предприятий и объектов 

(Лесозаготовительный пункт, расположенный по адресу: мкр. Новостройка, 4). 

2 Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации 

электрических сетей на проектируемой территории установлена охранная зона 

электрических сетей. Параметры охранных зон зависят от напряжения электрических 

сетей. 

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов 

электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 (данные правила не распространяются, на 

объекты, размещенные в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства до 

даты вступления в силу настоящего Постановления) граница данной зоны 

устанавливается: 

1) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую 

высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной 

параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны 

линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их 

положении на расстоянии: 

 10 киловольт – 10 м.; 

 0,4 киловольт – 2 м. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут 

нарушить безопасную работу электросетевого хозяйства, в том числе привести к их 

повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью 
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граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение 

экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: 

 набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи 

посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий 

электропередачи;  

 размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных 

в соответствии с требованиями нормативно-технических документов 

проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а 

также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут 

препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без 

создания необходимых для такого доступа проходов и проездов;  

 находиться в пределах огороженной территории и помещениях 

распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки 

распределительных устройств и подстанций, производить переключения и 

подключения в электрических сетях (указанное требование не 

распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в 

установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон 

вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий 

электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий 

электропередачи; 

 размещать полигоны твердых бытовых отходов; 

 производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой 

свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных 

линий электропередачи). 

Иные требования использования земель в границах охранных зон электрических 

сетей определяется «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон», утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.02.2009 № 160. 

3 Для обеспечения сохранности действующих кабельных и воздушных линий 

радиофикации установлена охранная зона линий и сооружений связи. 
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Согласно утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 09.06.1995 № 578 «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации» размер охранной зоны линий и сооружений связи на территории МКР в 

районе МКР «Новый» с. Тогур должен составлять: 

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий 

радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных 

участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых 

параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи 

или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации 

не менее чем на 2 м с каждой стороны; 

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и 

регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков 

земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки 

усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования 

не менее чем на 3 м и от контуров заземления не менее чем на 2 м; 

- в населенных пунктах границы охранных зон на трассах подземных 

кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, 

эксплуатирующими эти линии. 

Порядок использования земельных участков, расположенных в охранных зонах 

линий и сооружений связи и радиофикации, регулируется земельным законодательством 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  

от 09.06.1995 № 578, а также иными специальными нормами. 

Для линий связи района проектом установлена охранная зона шириной 2 м с 

каждой стороны линии связи. 

4 В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий 

эксплуатации, исключение возможностей повреждения газораспределительных сетей на 

проектируемой территории установлена охранная зона газораспределительных сетей. 
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Ширина данной зоны определена в соответствии с «Правилами охраны 

газораспределительных сетей» утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 и составляет: 

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны 

газопровода; 

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на 

расстоянии 3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с 

противоположной стороны; 

в) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, 

ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 м от 

границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к 

зданиям, охранная зона не регламентируется; 

г) вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 

древесно-кустарниковой растительности, - в виде просек шириной  

6 м, по 3 м с каждой стороны газопровода. Для надземных участков 

газопроводов расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не 

менее высоты деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

В охранных зонах газораспределительных сетей, в целях предупреждения их 

повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются 

ограничения (обременения), которыми запрещается лицам, указанным в «Правилах 

охраны газораспределительных сетей»: 

а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного 

назначения; 

б) сносить и реконструировать коллекторы, автомобильные дороги с 

расположенными на них газораспределительными сетями без 

предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с 

эксплуатационными организациями; 

в) разрушать водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, 

предохраняющие газораспределительные сети от разрушений; 
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г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, 

контрольно-измерительные пункты и другие устройства 

газораспределительных сетей; 

д) устраивать полигоны твердых бытовых отходов и склады, разливать 

растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ; 

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным 

сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений 

газораспределительных сетей; 

ж) разводить огонь и размещать источники огня; 

з) рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 м; 

и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной 

и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать 

электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики; 

к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным 

газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей 

посторонние предметы, лестницы, влезать на них; 

л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям. 

5 Зона санитарной охраны водопроводов, расположенных на проектируемой 

территории представлена поясом строгого режима – санитарно-защитной полосой. 

Ширина санитарно-защитной полосы установлена по обе стороны от крайних линий 

водопровода: 

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 

1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра 

водоводов. 

При наличии расходного склада хлора на территории расположения 

водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и 

общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, 

хранении, транспортировании и применении хлора. 
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В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Установленные ограничения градостроительной деятельности на территории МКР 

«Новый» с. Тогур показаны на «Схеме границ зон с особыми условиями использования 

территории» и учтены при проработке проектных решений проекта планировки. 
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5.2 Архитектурно-планировочное и объемно-пространственное 

решения 

 
Архитектурно-планировочное решение проектируемой территории направлено на 

создание максимально комфортных условий для населения. 

Проектируемая территория МКР «Новый» с. Тогур находится в юго-восточной 

части с. Тогур и ограничена с северо-восточной стороны ул. Сибирская, являющейся 

автодорогой регионального значения, относящейся к IV категории, с юго-западной и 

северо-западной сторон – малоэтажной жилой застройкой, расположенной по  

ул. Мичурина. 

Развитие территории в пределах границы проектирования будет осуществляться 

на примере сложившейся планировочной структуры ближайших микрорайонов, с учетом 

характерных особенностей ландшафта. Архитектурно-планировочное развитие 

подчинено сложившейся сетке улиц. Планировочное решение продиктовано 

необходимостью максимального сохранения окружающей среды, а также создания 

условий для устойчивого развития территории. 

На территории микрорайона запроектирована Улица 1, соединяющая улицу 

Сибирская с улицей Мичурина. На оставшейся части проектируемой территории связь с 

объектами жилой застройки обеспечивается проездами: Проезд 2, Проезд 3. 

Сформированная планировочная структура обеспечивает оптимальные 

функциональные и транспортно-пешеходные связи между жилыми, социальными, 

производственными, иными объектами, необходимыми для обеспечения 

жизнедеятельности граждан. Объекты перспективного строительства размещаются с 

учетом существующих инженерных сетей. 

Развитие планировочной структуры территории и проектное функциональное 

зонирование показаны на чертеже «Схема архитектурно-планировочной организации 

территории». 

При выборе площадок под размещение объектов нового жилищного 

строительства, культурно-бытового обслуживания населения необходимо провести 

инженерно-геологические изыскания и обследования, по результатам которых 

проектные решения могут уточняться и корректироваться на следующих стадиях 

проектирования. 
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5.3 Жилищное строительство  
 

Важной составляющей повышения уровня жизни населения является обеспечение 

его доступным и качественным жильем. 

На территории, расположенной в границах проектирования отсутствуют объекты 

капитального строительства. 

В соответствии с архитектурно-планировочным и объемно-пространственным 

решением настоящего проекта планировки проектируемая территория предназначена 

для размещения индивидуальной жилой застройки. 

Показатели по жилому фонду сведены в таблицу 5.3.1. 

 

Таблица 5.3.1 – Расчет объемов и площадей территорий жилищного строительства 
 

№ 
п/п Показатели Единицы 

измерения 
Исходный 

год (2014 г.) 
Расчетный 

срок (2019 г.) 
1 2 3 4 5 
1 Численность населения чел - 61 

2 Существующий жилищный фонд  
на начало периода (01.01.2013 г) тыс. м2 - - 

3 Убыль жилищного фонда тыс. м2 - - 
4 Сохраняемый жилищный фонд тыс. м2 - - 

5 
Объем нового жилищного строительства, 
индивидуальная жилая застройка. 
 

тыс. м2 

 

 
- 

 
2,28 

 

 

Общая площадь проектируемого жилого фонда составит 2,28 тыс. м2. 

Расчетное население территории МКР «Новый» с. Тогур составляет 61 человек, на 

территории индивидуальной жилой застройки при коэффициенте семейности равном 2,4 

– обычное население и 5 – многодетные семьи. 

Плотность населения на проектируемой территории составит: 

Р = N/S, 

где: N – расчетная численность населения, равная 61 чел.; 

 S – расчетная площадь проектируемой территории, равная 3,86 га. 

Таким образом, плотность населения составит 16 чел./га. 

Характеристика всех жилых зданий, представленных на «Схеме архитектурно-

планировочной организации территории», отражена в таблице 5.3.2. 
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Разработка предложений по организации территории жилищного строительства – 

одна из приоритетных задач проекта планировки. 

Структура проектируемой территории определяется системой улиц, общей 

планировочной ситуацией (см. «Схема архитектурно-планировочной организации 

территории»). 

К концу расчетного срока проектом предусматривается использовать 

проектируемую территорию для расселения 61 человека. 

Зона зеленых насаждений создается в соответствии с общей архитектурно-

планировочной структурой на свободных от застройки территориях и улучшает 

композицию территории МКР «Новый» с. Тогур Колпашевского городского поселения. 
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Таблица 5.3.2 – Ведомость жилых зданий и сооружений 
 

Площадь, м2 Количество № 
п/п 

Наименование и 
обозначение 

Статус 
объекта Адрес Этаж-

ность 
 секций квартир 

здания квартир  жилая 

Строите-
льный  

объем, м3 

Кол-во  
прожи- 
вающих 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 
Индивидуальный 
жилой дом (для 
обычной семьи) 

проект - 2 1 1 144,9 120,10 62,10 666 2,4 
Данные по 

проекту для 1 
здания 

 Всего 13 домов    2 1 13 1883,7 1561,3 807,30 8658 31 Расчет для 13 
домов 

2 

Индивидуальный 
жилой дом (для 
многодетной 
семьи) 

проект - 2 1 1 144,9 120,10 62,10 666 5 
Данные по 

проекту для 1 
здания 

 Всего 6 домов    2 1 6 869,4 720,6 372,6 3996,0 30 Расчет для 6 
домов 

 ИТОГО:    2 1 19 2753,1 2281,9 1179,9 12654,0 61  
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5.4 Объекты социального и культурно-бытового 

обслуживания населения 

 
Объекты культурно-бытового обслуживания населения МКР «Радужный»  

г. Колпашево располагаются за пределами границ проектируемой территории. В 

границах проектирования размещение объектов культурно-бытового обслуживания 

не предусматривается. 
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5.5 Благоустройство и озеленение территории 

 

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования на 1 жителя 

для малых городов должна составлять не менее 8 м2/чел, для сельских населенных 

пунктов 12 м2/чел (согласно СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», актуализированная редакция  

СНиП 2.07.01-89* Москва 2011). 

Проектом планировки предусматривается максимально возможное 

сохранение зеленых фрагментов в застройке, гармоничное включение фрагментов 

естественных лесов, кустарников в озеленение.  

Колпашевское городское поселение находится в таежной лесорастительной 

зоне Западно-Сибирского южно-таежного равнинного лесного района. В лесах 

основными лесообразующими породами являются: сосна, береза, осина, реже 

встречаются еловые насаждения. 

В озеленении следует использовать местные лесные породы.  

Рекомендуется шире использовать в оформлении скверов цветочные 

культуры, как однолетние, так и многолетние. В озеленение следует использовать 

более широкий ассортимент декоративных древесных и кустарниковых пород, 

красиво цветущих плодовых культур.  

Проектом предусмотрено, устройство защитно-декоративного озеленения 

улиц, дорог. 

Для оформления декоративных газонов используются многолетние травы. 

Правильное содержание газонов заключается в аэрации, кошении, обрезке бровок, 

землевании, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев 

осенью. Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой. 

Ручная прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Сорняки 

выпалываются по мере их отрастания до цветения и осеменения. Подкормка газона 

осуществляется внесением удобрений равномерным разбрасыванием по 

поверхности без нарушения травостоя. Для нормального роста и развития газонов 

необходимо поддерживать почву под ними во влажном состоянии (влажность 

около 75 %).  

Содержание цветников в должном порядке заключается в поливе и 

промывке растений, рыхлении почвы и уборке сорняков, обрезке отцветших 
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соцветий, защите от вредителей и болезней, мульчировании, внесении 

минеральных удобрений. 

Проектом предусматривается озеленение территории общего пользования:  

 посадка декоративных деревьев разных пород; 

 посадка кустарников; 

 посев газонов; 

 устройство клумб. 

Вдоль улиц рекомендуется посеять газоны из многолетних трав. На участках 

общего пользования предусмотрены посадки небольших деревьев и кустарников.  

Озеленение проектируемого участка обеспечит наилучшую защиту 

территории от неблагоприятных ветров, оздоровление воздушного бассейна. Зоны 

озеленения станут местом отдыха жителей. Сочетание посадок деревьев и 

кустарников обеспечит наиболее оптимальные условия для населения. Кроме того, 

зеленые насаждения будут способствовать снижению шума на 5 – 10 %. 

Для озеленения рекомендуется подобрать деревья и кустарники, наиболее 

устойчивые в условиях Томской области (берёза, осина, жёлтая акация, сибирская 

яблоня, клён, сирень, рябина красная, боярышник, лиственница, сосна, ель). 

Благоустройство включает организацию проездов, площадок различного 

назначения, устройство наружного освещения, организацию парковочных 

площадок, озеленение. 

В проектируемом квартале предлагается применение следующих типов 

покрытий: 

 улицы, проезды, парковки рекомендуется выполнять с 

асфальтобетонным покрытием; 

 тротуары и пешеходные дорожки предлагается замостить 

декоративной тротуарной плиткой различной формы или с 

асфальтобетонным покрытием; 

 для детских, спортивных, хозяйственных площадок, площадок для 

отдыха взрослого населения использовать гравийно-песчаное 

покрытие. 

Содержание дорожек и площадок заключается в подметании, сборе мусора, 

уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах. Подметание 
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дорожек и площадок следует проводить ранним утром в период минимального 

движения пешеходов. 

На основе рекомендаций актуализированной редакции СНиП 2.07.01-89*, 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», выполнен расчет параметров площадок различного 

назначения (таблица 5.5.1). 

 

Таблица 5.5.1 – Ведомость площадок различного назначения 

№ 
п/п Наименование площадок 

Удельные 
размеры 

площадок, 
м2/чел. 

Количество 
чел. 

По 
проекту, м2 По факту, м2 

1 2 3 4 5 5 
1 Детская площадка 0,7 61 43 362  
2 Спортивная площадка 2 61 122 360  

 Площадки для отдыха 
взрослых 0,1 61 6 98  

 Для хозяйственных целей, 
общая площадь: 0,3 61 21 39  

 ИТОГО:   189 859 
 

Вышеуказанные площадки вынесены за пределы границ проектирования на 

свободную от застройки территорию, доступ на которые обеспечивается через 

Проезд 2. 

Жилые зоны территории участка кроме хозяйственных площадок 

оборудуются площадками для мусорных контейнеров. 

В таблице 5.5.2 приведен расчет необходимого количества контейнеров для 

сбора ТБО на проектируемой территории. 

 

Таблица 5.5.2 – Ведомость площадок для ТБО. 

№ 
п/п 

Наименование 
площадок 

Удельные 
размеры 

площадок,  
м 2 /чел. 

Количество, 
чел. 

Общая 
площадь 

площадок, 
м2 

Количество 
контейнеров 
по проекту 

1 2 3 4 5 6 

1 
Площадки для 
установки мусорных 
контейнеров 

0,03 61 1,83 2 
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Землепользователи участков малоэтажной жилой застройки обязаны: 

 обеспечить надлежащее санитарное состояние прилегающих 

территорий; 

 осуществлять благоустройство участков в соответствии с 

генеральными планами, проектами благоустройства территорий и 

строительными паспортами участков; 

 содержать в надлежащем порядке (очищать, скашивать) проходящие 

через участок водостоки, а также водосточные канавы в границах 

участков, на прилегающих улицах и проездах; 

 не допускать подтопления соседних участков, тротуаров, улиц и 

проездов; 

 не засыпать траншеи естественного стока рельефных вод; 

 окрашивать лицевые (уличные) заборы, фасады строений, гаражей 

водостойкой краской; 

 озеленять лицевые части участков; 

 содержать в порядке номерной знак дома (участка); 

 не допускать образования несанкционированных полигонов (свалок) 

бытовых отходов; 

 на прилегающей к земельному участку территории не допускать 

складирования строительных или иных материалов, хранения 

техники и оборудования. 

На территории населенных пунктов Колпашевского городского поселения 

запрещается: 

 ходить по газонам, цветникам, бросать мусор, окурки, бумагу и др. 

на проезды, тротуары, улицы, набережные, на площадях, скверах, во 

дворах и других общественных местах; 

 сваливать всякого рода нечистоты, мусор, строительные отходы, 

грунт и отбросы на улицах, пустырях в лесной и зеленой зоне 

(парках, скверах и т. д.), вдоль дорог, на берегах рек, на свободной от 

застройки территории и других местах, не отведенных для этих 

целей; 
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 мыть автомобили, мотоциклы, велосипеды и другие транспортные 

средства на улицах, у водоразборных колонок и водоемов, 

находящихся на территории населенных пунктов; 

 складировать на улицах лотки, тару, торговое оборудование; 

 расклеивать афиши и объявления на заборах, фасадах зданий, 

деревьях, опорах и павильонах ожидания общественного транспорта; 

 производить разжигание костров, сжигание производственного и 

бытового мусора, других отходов, являющихся источниками 

загрязнения атмосферного воздуха; 

 осуществлять передвижение тяжеловесных механизмов, тракторов и 

других машин на гусеничном ходу по всем улицам и дорогам, 

имеющим асфальтовое покрытие; 

 заезжать на тротуары, бордюры, газоны, детские площадки; 

 перевозить мусор, сыпучие и другие грузы в необорудованных для 

этих целей транспортных средствах, без брезентовых пологов. Объем 

сыпучих грузов не должен превышать высоты бортов. 

 стоянка тяжелой техники в жилой зоне населенных пунктов (за 

исключением осуществления погрузочно-разгрузочных или 

ремонтных работ). 

Очистка кровель зданий от наледеобразований на сторонах, выходящих на 

пешеходные зоны, должна производиться по мере их образования с 

предварительной установкой ограждения опасных участков и проведения 

охранных мероприятий, обеспечивающих безопасность прохода людей. 

Включение и отключение наружного освещения, обеспечение освещенности 

улиц производится в соответствии с установленными требованиями. 

Содержание, техническое обслуживание и текущий ремонт объектов 

наружного освещения обязаны осуществлять собственники, иные законные 

владельцы либо специализированные организации, осуществляющие эксплуатацию 

и обслуживание объектов наружного освещения на основании договора (далее – 

эксплуатирующие организации). 

Эксплуатирующая организация должна обеспечить надлежащие содержание 

объектов наружного освещения, в соответствии с установленными требованиями, 

которое должно быть направленно на поддержание нормируемых 
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светотехнических параметров и режимов работы уличного освещения, на 

обеспечение бесперебойной и надежной работы объектов, на предотвращение их 

преждевременного износа путем своевременного выполнения обязательных работ, 

выявления и устранения возникающих неисправностей и включает в себя, в том 

числе: 

– осмотры, выявление повреждений, неисправных светильников; 

– замену ламп в светильниках, замену вышедших из строя 

рассеивателей и преломителей, приборов учета, измерение уровней 

освещенности; 

– проведение текущих и капитальных ремонтов линий электропередач 

и опор уличного освещения; 

– окрашивание металлических опор, кронштейнов и других элементов 

объектов наружного освещения по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет; 

– осуществление модернизации, реконструкции систем уличного 

освещения с применением новых экономичных, энергосберегающих 

приборов и оборудования; 

– обеспечение освещенности мест с массовым пребыванием людей, 

пешеходных переходов и перекрестков, в соответствии с 

установленными требованиями. 

Жилые зоны территории участка оборудуются хозяйственными площадками 

и площадками для мусорных контейнеров. 

Все физические и юридические лица обязаны осуществлять либо 

обеспечивать за счет собственных средств сбор и вывоз бытового мусора (отходов 

потребления) и отходов производства с отведенных и прилегающих территорий на 

полигоны, предназначенные для размещения соответствующих видов отходов. 

При транспортировании бытового мусора (отходов потребления) на полигон 

твердых бытовых отходов физические и юридические лица обязаны не допускать 

загрязнение дорог, убирать образовавшиеся загрязнения. 

Для поддержания чистоты и порядка на территории, на всех отведенных и 

прилегающих территориях, а также на площадях, улицах, в парках, скверах и 

других местах массового скопления граждан должны быть установлены урны. 
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Установка, содержание и удаление мусора из урн обеспечивается 

собственниками, пользователями, владельцами объектов, на территории которых 

расположены урны. 

Удаление мусора из урн производится по мере накопления, в соответствии с 

установленными требованиями, но не реже 1 раза в день. 

Физические лица при пребывании на площадях, улицах, бульварах в парках, 

скверах и других местах общего пользования обязаны сохранять чистоту и порядок 

на территории, выбрасывать образовавшийся при пребывании в указанных местах 

бытовой мусор (в том числе бутылки, упаковку от продуктов питания, окурки и 

другой аналогичный мусор) исключительно в урны. 

В случаях отсутствия в месте общего пользования урн, либо при 

переполнении урн, выбрасывать мусор в близстоящий специальный контейнер. 

Реализация проектных предложений по благоустройству, санитарной 

очистке и озеленению территории требует дальнейшей проработки 

специализированными организациями. 
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5.6 Баланс территории 

 
Основные показатели проектного использования территории определены по 

чертежу «Схема архитектурно-планировочной организации территории» и сведены 

в таблицу 5.6.1. 

Таким образом, площадь территории в границах проектирования составит 

3,86 га, из них жилая застройка займет 1,62 га (41,97 %). 

Строительство новых жилых домов планируется на территории, 

используемые гражданами под огороды, хозяйственные нужды. 

 
Таблица 5.6.1 – Показатели проектного использования территории 

 

№ 
п/п Показатели Площадь, га 

1 2 3 
1 Площадь территории в границах проектирования 3,86 

Площадь селитебной территории, 
в том числе: 3,15 

- жилых зон 1,67 
из них: 
- индивидуальная жилая застройка 
- малоэтажная жилая застройка 

 
1,62 
0,05 

- объектов социального и культурно-бытового обслуживания - 
- зеленых насаждений общего пользования - 

1.1 

- зеленые насаждения специального назначения - 
Производственные территории - 
- производственных объектов - 2 
- коммунально-складских объектов 1,05 

3 Площадь территорий под объектами транспортной 
инфраструктуры 0,43 

4 Площадь территорий сельскохозяйственного использования - 
5 Площадь лесов и кустарников - 
6 Площадь, занятая под водой - 

7 Прочие территории 
(включая площадь улично-дорожной сети) 0,71 

 



 

 

34 
6 Улично-дорожная сеть и транспорт 

 
6.1 Улично-дорожная и транспортно-пешеходная 

инфраструктуры 

 
Улично-дорожная сеть проектируемой территории формируется как единая 

целостная система и является основой планировочного каркаса. 

Транспортная система предназначена для удовлетворения потребностей 

населения и предприятий в передвижениях и перевозке грузов. 

Территория проектирования с северо-восточной стороны ограничена улицей 

Сибирская, являющейся дорогой, связывающей с. Тогур и г. Колпашево. 

На территории проектируемого микрорайона принята следующая 

классификация улиц по видам: 

– Улица Сибирская (Ширина в красных линиях–50 м., проезжей части–

6,7 м., тротуара–1 м.); 

– Улица Мичурина (Ширина в красных линиях–20 м., проезжей части–

6 м., тротуара–1,5 м.); 

– Улица в жилой застройке–Улица 1 (Ширина в красных линиях–25 м., 

проезжей части–6 м., тротуара–1,5 м.); 

– Улица в жилой застройке–Улица 2 (Ширина в красных линиях–20 м., 

проезжей части–6 м., тротуара–1,5 м.); 

– Проезд 1 (Ширина в красных линиях–11,5 м., проезжей части–5,5 м., 

тротуара–1,5 м); 

– Проезд 2 (Ширина в красных линиях–от 17 м. до 22 м., проезжей 

части–6 м., тротуара–1 м); 

– Проезд 3 (Ширина в красных линиях–22 м., проезжей части–6 м., 

тротуара–1 м). 

Предложенная проектом планировки система улиц и дорог позволяет 

рационально решать организацию движения транспорта и пешеходов. 

Красные линии и параметры улично-дорожной сети проектируемой 

территории приняты в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 
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«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 

актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

Планировочное решение системы внутримикрорайонных проездов и 

тротуаров предполагает транспортное и пешеходное обслуживание всех 

проектируемых объектов жилья с прилегающих улиц.  

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах проектирования 

составляет 0,32 км. 

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных 

тротуаров, расположенных вдоль улиц, по которым обеспечивается выход к 

общественным зданиям, площадкам разного назначения (детским, спортивным, 

хозяйственной по кратчайшим расстояниям. 

Связь с административным центром обеспечивается автобусными 

маршрутами: № 7 (маршрут движения «Шпальная» – «ЛПК» – «Телецентр»), № 9 

(маршрут движения «РОВД» – «Гагарина»), № 131 (маршрут движения 

«Судоверфь» – «Гагарина» – «д. Волково»). Автобусная остановка располагается 

на пересечении улицы «Сибирская» и Улицы 1. 

Организация движения пешеходов и транспорта отражена на чертеже 

«Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта». 
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6.2 Разбивочный чертеж красных линий  

 

Разбивочный чертеж красных линий с координатами поворотных точек 

выполнен на основании плана красных линий, выполненного в составе чертежа 

«Схема архитектурно-планировочной организации территории» данного проекта. 

Поперечные профили улиц представлены в составе «Разбивочного чертежа 

красных линий». 

Расчет координат поворотных точек, расстояний и азимутов красных линий 

выполнен графоаналитическим способом по средствам программы MapInfo. 

Координаты поворотных точек красных линий на разбивочном чертеже красных 

линий определены в Декартовой системе координат.  

В целях упрощения выноса проекта в натуру координаты красных линий 

представлены в геодезической системе координат. 

В таблице 6.2.1 представлена характеристика параметров улично-дорожной 

сети территории МКР в районе с. Тогур Колпашевского городского поселения. 

 

Таблица 6.2.1 – Характеристика параметров улично-дорожной сети (в границах 
проектируемой территории) 

 
Ширина 

 
Название улицы 

Протяженность 
улицы, м 

улицы в 
«красных 

линиях», м 

проезжей 
части, м 

тротуаров, 
м 

1 2 3 4 5 
Улица 1 129,63 25,0 6,0 1,5 
Проезд 2 111,65 17,0; 22,0 6,0 1,0 
Проезд 3 75,11 22,0 6,0 1,0 
Итого: 316,39 - - - 

 

* Ширина улицы в красных линиях установлена в границах проектирования. 
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7 Инженерное обеспечение территории 

 
7.1 Водоснабжение 

 

В с. Тогур действует система централизованного водоснабжения. Добыча 

подземных вод для ХПВ Колпашевского муниципального образования ведется 

ООО «Водоканал-1», а также промышленными предприятиями на основании 

выданных лицензий на водопользование. 

 

Источники водоснабжения 

Основной водоносный комплекс, находящийся в эксплуатации – 

нижнеолигоценовый – верхнеэоценовый водоносный комплекс алтымской и 

юрковской толщ, сложенный песчаными отложениями.  

Водоносный комплекс является основным источником водоснабжения 

населенных пунктов. Воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией. 

Водоснабжение с. Тогур частично осуществляется из централизованного 

подземного водозабора.  

 

Нормы водопотребления 

В соответствии с табл. 1 СНиП 2.04.02-84* удельное среднесуточное (за год) 

водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения для жилых домов, 

оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ваннами и местными 

водонагревателями принято 230 л/сут. Удельное водопотребление включает 

расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных 

зданиях. 

Неучтенные расходы приняты в размере 10% суммарного расхода воды  

на хозяйственно-питьевые нужды (табл. 1 примечание 4, СНиП 2.04.02-84*). 

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий 

степень благоустройства зданий, изменение водопотребления по сезонам года  

и дням недели, принят равным 1,2 (п. 2.2 СНиП 2.04.02-84)*. 
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Централизованная поливка предполагается для зеленых насаждений 

общего пользования, цветников, газонов, улиц, проездов. Норма на полив в 

соответствии с п. 2.3 СНиП 2.04.02-84 в пересчете на одного жителя принимается 

50 л/сут. на одного жителя. 

Расчетный расход воды на тушение наружного пожара и расчетное 

количество одновременных пожаров принимается в зависимости  

от благоустройства жилого фонда, численности населения и объемов зданий  

по таблицам 1 и 2 СП 8.13130.2009. Расчетный расход на внутреннее 

пожаротушения принимается по таблице 1 СП 10.13130.2009. 

  

Расчетные расходы воды 

Расчетные расходы воды определяются на следующие характерные случаи 

работы сети: 

- час максимального водоразбора в сутки максимального 

водопотребления; 

- час максимального водоразбора в сутки максимального 

водопотребления плюс пожар. 

Максимальные суточные расходы воды по хозяйственно-питьевому 

водопотреблению населения микрорайона представлены в таблице 7.1.1. 

В таблице 7.1.2 сведены расчетные расходы на хозяйственно-питьевые 

нужды микрорайона. 

Таблица 7.1.1 – Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды 
населения 

 

Наименование потребителей 
Численность 
населения, 

тыс.чел. 

Норма 
водопотребления, 
л/сут на 1 жителя 

Максимальный 
суточный расход, 

м3/сут 
1 2 3 4 

1. Жилые здания 
Неучтенные расходы 10% 
1. Жилые здания 
Всего 

0,061 
 
 

0,061 

230 
 

16,836 
 

1,6836 
18,5196 
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Таблица 7.1.2 – Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения 
 

Максимальный 
суточный расход, 

м3/сут 

Максимальный 
часовой расход, 

м3/час 

Расчетный 
расход, л/с Наименование 

потребителей 
Численность 

населения, чел. 
Общий расход Общий расход Общий 

расход 
1 2 3 4 5 

Жилые здания 61 18,5196 4,51 1,25 

 

Расход воды на полив 

Поливка из наружных поливочных кранов предполагается для зеленых 

насаждений общего пользования, цветников, газонов, тротуаров. 

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды  

на поливку принимается в пересчете на одного жителя - 50 л/сут.  

Расчетный суточный расход воды определяется суммированием расхода 

воды всеми потребителями, с учетом расхода воды на поливку (п. 3.12.  

СНиП 2.04.01-85*). 

В расчетных часовых и секундных расходах воды расход на полив  

не учитывается, поскольку полив выполняется в часы минимального 

водопотребления. 

 
Таблица 7.1.3 – Расход воды на полив 
 

Наименование потребителей 
Численность 
населения, 

чел 

Норма 
водопотребле
ния на полив, 
л/сут на 1 чел. 

Число 
поливок в 
сутки, шт. 

Суточный 
расход на 

полив, м3/сут. 

1 2 3 4 5 
Жилые здания 61 50 1 3,05 
 

 

Расход воды на пожаротушение 

Расчетный расход воды на тушение наружного пожара и расчетное 

количество одновременных пожаров принимается в зависимости  

от благоустройства жилого фонда, численности населения и объемов зданий  

по таблицам 1 и 2 СП 8.13130.2009. Расчетный расход на внутреннее 

пожаротушения принимается по таблице 1 СП 10.13130.2009. 
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Для жилых и общественных зданий необходимость устройства 

внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальные расходы воды  

на внутреннее пожаротушение определяются в соответствии с требованиями  

СП 10.13130.2009. 

Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен  

при наибольшем расходе воды на другие нужды (п. 2.21 СНиП 2.04.02-84). 

Максимальный расход воды на наружное пожаротушение принят согласно 

таблице 2 СП 8.13130.2009 и составляет 5 л/с. Внутреннее пожаротушение 

согласно СП 10.13130.2009 не требуется. 

Результаты подсчетов сведены в таблицу 7.1.4. 

 
Таблица 7.1.4 - Расход воды на пожаротушение  
 

Расчетный расход 
на один пожар, л/с Наименование 

потребителей 
Численность 

населения, чел. 

Число 
одновременных 

пожаров наружны
й внутренний 

Общий 
пожарный 

расход, 
л/с 

1 2 3 4 5 6 
1.Жилые здания  
 
 
Итого: 

61 
 
 

61 

1 

5 
 
 

5 

- 
 
 
- 

5 
 
 

5 
 
 
Таблица 7.1.5 – Сводная таблица расчетных расходов воды  
 

Наименование 
потребителей 

Макси-
мальный 
суточный 

расход, 
м3/сут. 

Средне- 
часовой 
расход, 

м3/ч. 

Макси-
мальный 
часовой 
расход, 

м3/ч. 

Макси-
мальный 
суточный 
расход с 
учетом 
полива, 
м3/сут. 

Расход на 
внутреннее 
пожароту- 

шение, 
л/с 

Расход на 
наружное 
пожароту 

шение, 
л/с 

Расчетный 
расход при 
пожаре, л/с 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1.Жилые здания 
 
Итого: 

18,5196 
 

18,5196 

0,77 
 

0,77 

4,51 
 

4,51 

21,57 
 

21,57 

- 
 
- 

5 
 
5 

6,25 
 

6,25 
 

Проектируемая схема водоснабжения 

Проект сетей водоснабжения разработан на основании технического задания 

на проектирование «Разработка документации по проектам планировки 

территории, проектам межевания территории и градостроительных планов 

земельных участков». 
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Проектируемая схема водоснабжения предусматривает подачу воды 

питьевого качества (в соответствии с требованиями СанПин 2.1.4.1074 - 01). 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение участка проектирования 

предусматривается от существующих сетей водоснабжения Ду160 мм.  

Для обеспечения расчетных расходов питьевой воды на хозяйственно-

противопожарные нужды проектом предусматривается строительство новых 

магистральных сетей. 

 

Проектируемые водопроводные сети  

Трассировка магистральных сетей микрорайона выполнена  

с учетом существующей и проектируемой застройки и предусматривается вдоль 

проектируемых автодорог, в основном вне асфальтовых покрытий. 

Проектом предусматривается кольцевая хозяйственно-противопожарная 

схема водоснабжения микрорайона.  

В соответствии со СНиП и проектируемой застройкой свободный напор в 

сети должен быть:  

● для одноэтажной застройки – 10м; 

● для двухэтажной застройки – 14м; 

● для трехэтажной застройки – 18м; 

● для четырехэтажной застройки – 22м; 

● для пятиэтажной застройки – 26м. 

 Система водоснабжения принята хозяйственно-производственно-

противопожарная низкого давления с применением при пожаротушении 

передвижных автонасосов.  

 Свободный напор в сети противопожарного водоснабжения низкого 

давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.  

Предлагается подземная прокладка водопровода согласно п. 8.42  

СНиП 2.04.02-84 ниже проникновения нулевой температуры в грунт (2,4м) на 0,5 м 

из пластмассовых труб по ГОСТ 18599-2001 «Питьевая». Минимальная глубина 

заложения до низа трубы равна h=2.4+0,5=2,9м. 

Водопроводные сети показаны в пределах участка проектирования. 

Внеплощадочные сети водоснабжения разрабатываются отдельным проектом.  
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Таблица 7.1.6 – Технико-экономические показатели 
 
№ 
п⁄п Наименование Единица 

измерения Количество Примечание 

1 2 3 4 5 
 
1 
2 

Протяженность магистральных сетей: 
Ду 110 мм 
Ду 63 мм 

 
км 
км 

 
0,26 
0,29 

 

 

Зоны санитарной охраны 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы 

хозяйственно-питьевого водоснабжения должны быть организованны зоны 

санитарной охраны источника водоснабжения, водопроводных сооружений,  

и основных водоводов. 

Зона источника водоснабжения в месте забора воды состоит из трех поясов – 

строгого режима и режима ограничения. 

Граница первого пояса группового водозабора устанавливается  

на расстоянии от 30 до 50 м от крайних артезианских скважин. 

Границы второго и третьего поясов (зона ограничения) определятся 

расчетом при проектировании водозаборных сооружений. 

Граница первого пояса водозаборных сооружений должна совпадать  

с ограждением и предусматривается на расстоянии 30 м от стен водопроводных 

сооружений (резервуаров, фильтров и т.д.). 

Кроме того, вокруг первого пояса зоны водопроводных сооружений 

предусматривается санитарно-защитная полоса шириной не менее 100 м. 

Санитарно-защитная полоса водоводов устанавливается в мокрых грунтах  

не менее 50 м в обе стороны. 
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7.2 Водоотведение 

Существующее положение 
 
В с. Тогур имеется централизованная система водоотведения, действуют 

очистные сооружения. 

В систему канализации должны поступать стоки от жилых и 

общественных зданий, от коммунальных предприятий и промышленности. 

Загрязненные промстоки перед сбросом их в канализацию должны проходить 

предварительную очистку на локальных (собственных) очистных сооружениях. 

Краткая характеристика канализационного хозяйства представлена в 

таблицах 7.2.1, 7.2.2. 
 

Таблица 7.2.1 – Канализационные очистные сооружения 
 

Населенный 
пункт 

Год ввода в 
эксплуатацию 

Проектная 
производительность, 

м3/сут. 

Фактическая 
производительность, 

м3/сут. 

Техническое 
состояние 

1 2 3 4 5 
с. Тогур 1990 1400 900 удовл. 

техническое состояние не отвечает требованиям очистки стоков, разрешенных к сбросу в водоем высшей 
рыбохозяйственной категории. 

 

Таблица 7.2.2 – Канализационные насосные станции 
 

Населенный 
пункт Адрес Год ввода в 

эксплуатацию 

Проектная/ 
фактическая 
производи-
тельность, 

м3/сут. 

Количество, 
тип и марка 
насосного 

оборудования 

Техническое 
состояние 

1 2 3 4 5 6 
1975 288/10 2 СМ 100-65-

250/4 
неуд. 

с. Тогур 
Некрасова,2/1 

 
Свердлова 15/1    удовл 

 
Нормы водоотведения 

При проектировании системы канализации принято полное благоустройство 

жилых и общественных зданий для нового строительства и полное 

благоустройство сохранения жилых домов. 

Принято удельное водоотведение на одного жителя 230 л/сут. при полном 

благоустройстве проектируемых жилых и общественных зданий, оборудованных 

внутренним водопроводом, канализацией с ваннами и местными 
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водонагревателями. Для населения ИЖС отведение стоков предусматривается  

в септики, с последующим вывозом стоков ассенизаторскими машинами. 

Расчетные расходы сведены в таблицу 7.2.3. 

 
Таблица 7.2.3 – Расчетные расходы по водоотведению сточных вод 
 

Наименование потребителей 
Численность 
населения, 

тыс.чел. 

Норма 
водопотребления, 
л/сут на 1 жителя 

Максимальный 
суточный расход, 

м3/сут 
1 2 3 4 

1. Жилые здания 
 
Всего 

0,061 
 

0,061 

 
230 

 

18,5196 
 

18,5196 
 

Расчетные расходы сточных вод в системе канализования представлены в 

таблице 7.2.4. 

 

Таблица 7.2.4 – Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению 
 

Наименование 
потребителей 

Числен-
ность на- 
селения, 

чел 

Макси-
мальный 
суточный 

расход, 
м3/сут. 

Средний 
часовой 
расход, 

м3/ч 

Макси- 
мальный 
часовой 
расход, 

м3/ч 

Расчет- 
ный 

расход, 
л/с 

1 2 3 4 5 6 
1.Жилые здания: 
 
Итого: 

61 
 

61 

18,5196 
 

18,5196 

0,77 
 

0,77 

4,51 
 

4,51 

1,25 
 

1,25 
 

Проектируемая схема канализации 

Предусматривается полная раздельная система канализации. В проекте 

рассматривается только бытовая канализация, в которую поступают все сточные 

воды от жилой и общественной застройки. 

Проект выполнен согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети  

и сооружения». 

Сброс сточных вод от жилых и общественных зданий предусматривается 

самотеком в существующие сети канализации Ду 500 мм с последующим отводом 

на очистные сооружения в г. Колпашево. 

Для решения вопросов канализования необходимо новое строительство 

распределительной сети системы водоотведения. 
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По проектируемой территории проходит магистральная чугунная труба 

канализации диаметром 500 мм на глубине 3-6 м. Проектом предусмотрен 

демонтаж данной трубы с прокладкой новой трубы Ду 560 в новом створе из 

полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.  

Вблизи участка проектирования расположены жилые дома, от которых 

выпуски канализации выполнены не по нормам проектирования (колодцы 

отстойники построены не по уровню), необходимо данную сеть модернизировать 

на нормативную глубину с учетом уровней.  

Направление стоков в проектируемой сети будет осуществляться с запада на 

восток самотеком, далее по существующей сети канализации – в КНС, в конечном 

итоге на очистные сооружения в г. Колпашево. 

 

Проектируемые канализационные сети 

Выбор трассы магистральных канализационных сетей и веток 

присоединений диктовался рельефом местности и застройкой. 

Минимальная глубина заложения лотка канализационных сетей, согласно 

СНиП 2.04.03-85, принята на 0,3 м менее большей глубины проникания в грунт 

нулевой температуры. Минимальная глубина заложения канализационных сетей до 

лотка трубы принимается равной: 

    H = 2.4-0.3 = 2,10 м. 

Прокладка магистральных сетей и веток присоединений предусматривается 

на глубине от 2,10 м. до 5,0 м., принятый диаметр самотечных сетей  

160 мм. Трубы полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 «техническая». 

Крышки канализационных колодцев предусмотреть выше поверхности 

земли вне проезжей части на 50 мм для предотвращения попадания паводковых 

вод в канализацию хозяйственно-бытовых стоков. 

 

Зоны санитарной охраны 

Для сооружений канализации и насосных станций канализации зона 

санитарной охраны принята согласно СНиП 2.04.03-84 «Канализация. Наружные 

сети и сооружения» табл. 1. Для очистных сооружений 150 м. 

 



 

 

46 
Таблица 7.2.5 – Технико-экономические показатели 
 

№ 
п/п Наименование  Единица 

измерения 
Коли-
чество Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

Канализационные сети микрорайона: 
самотечные, диаметром 160 мм 
самотечные, диаметром 560 мм 
Демонтируемые самотечные сети, 
диаметром 500 мм 

 
км 
км 

 
км 

 
0,29 
0,27 

 
0,27 

- 

 
Таблица 7.2.6 – Баланс водопотребления и водоотведения 

 
Наименование 
потребителей. 

Водопотребление, 
м3/сут. 

Водоотведение, 
м3/сут 

Безвозвратные 
потери, м3/сут Примечание 

1 2 3 4 5 
1. Жилые здания  
2. Полив зеленых 
насаждений 
Итого: 

18,5196 
3,05 

 
21,57 

18,5196 
- 
 

18,5196 

- 
3,05 

 
3,05 
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7.3 Теплоснабжение 

 
Теплоснабжение для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

индивидуальных жилых домов предусмотрено от индивидуальных источников 

теплоты. 

Проектом сети централизованного отопления и горячего водоснабжения не 

предусмотрены. 
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7.4 Электроснабжение, наружное освещение 

 
Электроснабжение, наружное освещение 

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора строящегося МКР. 

«Новый» с. Тогур осуществляется от проектируемой однотрансформаторной 

подстанций КТП.  

Согласно заданию заказчика точкой подключения для проектируемой сети 

электроснабжения является опора № 19 ВЭЛ.  

Потребителями электроэнергии являются индивидуальные жилые дома, 

объекты уличного освещения улично-дорожной сети.  

Электроснабжение вновь проектируемых зданий и сооружений 

предусмотрено от проектируемых сетей. Проектом учтены охранные зоны 

существующих электрических сетей и проектируемых сетей. При необходимости 

выполнить перенос существующих электрических сетей с соблюдением 

требований ПУЭ. Воздушные линии выполнены самонесущим изолированным 

проводом марки СИП-2а прокладка провода выполняется по проектируемым 

опорам на базе железобетонных стоек СВ-95. 

Подключение проектируемых КТП к сетям электроснабжения будет 

осуществлено с помощью самонесущего изолированного провода марки СИП-3. 

Прокладка провода выполняется по проектируемым опорам на базе 

железобетонных стоек СВ-105. 

Установка железобетонных опор производится, как правило, стреловыми 

кранами и кранами-установщиками опор типа КВЛ. При необходимости 

подтягивания стоек используется трактор. Диаметр цилиндрического пробуренного 

котлована не должен превышать диаметра стойки более чем на 25 %. При большей 

разнице устанавливается верхний ригель. Ригели на промежуточных опорах 

располагаются вдоль оси ЛЭП. 

После подъема и установки краном свободностоящих опор в выкопанные 

котлованы, опоры должны быть временно раскреплены оттяжками, а затем 

установлены нижние и верхние ригели. Окончательное закрепление опор 

осуществляется только после их выверки обратной засыпкой пазух грунтом с 

послойным трамбованием. 
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В зимнее время смесь для засыпки пазух защищается от промерзания 

матами из шлаковаты или других утеплителей. 

При выполнении работ по данному проекту должны быть составлены акты 

освидетельствования на следующие виды скрытых работ: 

- план расстановки опор;  

- протокол измерения сопротивления изоляции;  

- протокол фазировки;  

- протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на 

барабане перед прокладкой;  

- протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при 

низких температурах. 

 

Определение нагрузок  

Расчётная электрическая нагрузка жилых домов и квартала определялась по 

СП-31-110-2003 (Свод правил по проектированию и строительству. 

Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий) и  

РД 34.20.185-94* (Инструкция по проектированию городских электрических 

сетей). Удельные расчётные нагрузки для жилых зданий приняты как для 

потребителей электроэнергии с квартирами по типовым проектам, так и с 

квартирами повышенной комфортности с электроплитами.  

Суммарная расчётная электрическая нагрузка нового строительства 

проектируемых жилых и общественных зданий составляет 82,2 кВт. 

 

Источник питания, питающие и распределительные сети квартала. 

Электроснабжение потребителей электроэнергии нового строительства на 

расчетный срок от двух однотрасформаторных подстанций КТП-10/0,4 кВ. 

1) электроснабжение новых индивидуальных жилых домов выполнить от 

проектируемой сетей 0,4 кВ воздушной линией-0,4 кВ проводом 

марки СИП-2а. 
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Наружное освещение 

Наружное освещение улиц предлагается выполнить светильниками со 

светодиодными лампами устанавливаемыми на кронштейнах железобетонных 

опор. Сеть наружного освещения – воздушная.  

Питающую сеть наружного освещения улиц, выполнить от проектируемых 

сетей 0,4кВ.  

Перед началом строительства выполнить проект наружного освещения 

(стадия Р) и согласовать с заинтересованными организациями. 

Расчетные нагрузки нового строительства приведены в таблице 7.4.1. 

 

Таблица 7.4.1 - Расчетные электрические нагрузки проектируемых зданий расположенных 
в проектируемом микрорайоне 

 
№  
п/п Наименование 

Кол-во  
жилых 
домов 

Кол-во  
квартир Мощность, кВт  

(1-го дома/кв.) 

Удельная 
Мощность, кВт  
(1-го дома/кв) 

Общая 
мощность 

кВт 
1 2 3 4 5 6 7 
 Жилые дома проектируемые 

1,2 Индивидуальный 
жилой дом 19 1 15 3,80 72,2 

 Уличное освещение  
 Проектируемое уличное освещение 10,0 

 Расчетные нагрузки микрорайона  
 Суммарная расчетная мощность проектируемого строительства  82,2 
 

Электроснабжение проектируемых зданий выполняется от одной однотрансформаторной 
подстанции 10/0,4кВ (с мощностью масляных трансформаторов 250 кВА). 

 

Наружное освещение микрорайона запитать от проектируемых сетей 0,4 кВ.  

Объем строительства новых КТП-10/0,4 кВ: 

КТП 10/0,4 кВ -1х250 = 1шт. 

Объем строительства новых ЛЭП-10/0,4 Кв: 

- ВЛЗ-10 кВ – 0,055 км (с запасом 10%); 

- ВЛЗ-10 кВ (СИП-3) + ВЛИ-0,4 кВ (СИП-2а) – 0,22 км (с запасом 10%); 

- ВЛИ-0,4 кВ (СИП-2а) – 5,5 км (с запасом 10%). 



 

 

51 
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г.  

№ 160 охранные зоны объектов электросетевого хозяйства устанавливаются 

согласно приложению: 

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности 

участка земли и воздушного пространства (на высоту, 

соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), 

ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, 

отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при неотклоненном их положении на следующем 

расстоянии: для воздушных линий с изолированными проводами 

напряжением до 1 кВ расстояние охранной зоны 2 м (для линий с 

самонесущими или изолированными проводами, проложенных по 

стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в 

соответствии с установленными нормативными правовыми актами 

минимальными допустимыми расстояниями от таких линий); 

б) вокруг подстанций - в виде части поверхности участка земли и 

воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте 

наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными 

плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по 

периметру на расстоянии, указанном в подпункте «а» настоящего 

документа, применительно к высшему классу напряжения 

подстанции для класса напряжения 1-20 кВ размер охранной зоны  

10 м. 

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые 

могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том 

числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение 

вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а 

также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров. 
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Таблица 7.4.2 – Технико-экономические показатели  
 

N п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние  

на 2013 год 
Расчетный срок 

1 2 3 4 5 
1 Электроснабжение    

1.1 потребность в электроэнергии    

 - всего млн. кВт ч./  
в год - 0,410 

 в том числе:    

 - на производственные нужды млн. кВт ч./  
в год - - 

 - на коммунально-бытовые нужды млн. кВт ч./  
в год - - 

1.2 потребление электроэнергии на 1 
чел. в год кВт ч. - 6721,3 

 в том числе: 
- на коммунально-бытовые нужды кВт ч. - - 

1.3 источники покрытия 
электронагрузок МВт 0 0,082 
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7.5 Газоснабжение 
 

Общая часть 

Проектирование сетей газоснабжения предусмотреть на основании  

СП 62.13330-2011 (СНиП 42-01-2002) «Газораспределительные системы»,  

СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 42-101-2003  

«Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных 

систем из металлических и полиэтиленовых труб», приказ Ростехнадзора № 542  

от 15.11.2013 г. ФНП «Правилами безопасности сетей газораспределения и 

газопотребления» 

 

Существующее положение 

В настоящее время на территории Колпашевского городского поселения 

используется сетевой природный и сжиженный углеводородный газ пропан-

бутановой фракции. 

Подача природного сетевого газа выполнена от ГРС «Чажемто», 

расположенной за пределами территории городского поселения, по 

межпоселковый газопроводу в г. Колпашево и с. Тогур. На территории городского 

поселения построено и находится в эксплуатации 127 км газораспределительных 

сетей и газорегуляторных пунктов. 

Развитие газоснабжения и газификации на территории Колпашевского 

городского поселения рассмотрено в областной целевой программе «Газификация 

Колпашевского городского поселения на период 2012-2016 гг». В соответствии с 

данной программой планируется расширение газораспределительной сети  

г. Колпашево и с.Тогур для проведения поквартирной газификации домовладений 

и обеспечения газом новых модульных котельных.  

 

Схема газоснабжения 

Согласно проектной планировке и принятым объемно-планировочным 

решениям проектируемого мкр. Новый в с. Тогур предусматривается 

газоснабжение по участкам, с индивидуальным источником тепла в каждом 

индивидуальном жилом доме. 
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Генеральным планом предусматривается 100% газификация (на отопление, 

горячее водоснабжение и пище приготовление) индивидуальных жилых домов. 

 

Таблица 7.5.1 – Ведомость проектируемых жилых домов 

Количество 
Наименование и обозначение Этаж-

ность  секций квартир 
Площадь 

квартир, м2 
Кол-во  
прожи- 
вающих 

Индивидуальный жилой дом (для 
обычной семьи) 2 1 1 120,10 2,4 

Всего 13 домов  2 1 13 1561,3 31 
Индивидуальный жилой дом (для 

многодетной семьи) 2 1 1 120,10 5 

Всего 6 домов  2 1 6 720,6 30 
ИТОГО:  2 1 19 2281,9 61 

  

Присоединение проектируемого мкр. Новый в с. Тогур к сетям 

газоснабжения предусмотрено к стальному газопроводу высокого давления 

(давление 0,6 МПа) диаметром 219х5 мм по ул. Сибирская (проект шифр 870/1-Г3-

ГСН.2 «Газораспределительные сети г.Колпашево и с.Тогур Колпашевского 

района. 1 очередь»). 

Система газоснабжения проектируемого мкр. Новый предусматривается по 

2-х ступенчатой схеме:  

- газопроводом высокого давления (Рмакс.=0,6 МПа) от точки врезки 

до ГРП; 

- газопроводами низкого давления 0,0025 МПа от ГРП до 

индивидуальных жилых домов. 

Для снижения давления газа с высокого PN 0,6 МПа до низкого PN 0,0025 

МПа предусматривается установка одного газорегуляторного пункта шкафного 

типа. 

Шкафной газорегуляторный пункт выполнен из рамной сварной 

конструкции, обшитой стальными листами, в которой расположено газовое 

оборудование. 

Схема газопроводов высокого и низкого давления принята тупиковая. 

Необходимость резервного топлива определяется по заданию 

газоснабжающей организации. 

При проектировании системы газоснабжения мкр. Новый основная 

прокладка газопровода предусмотрена подземно, частично надземно на отдельно 
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стоящих опорах или по строительным конструкциям зданий и сооружений 

(подвод к ГРП и домам).  

Прокладку подземного газопровода предусмотреть на глубине не менее 0,8 м 

до верха образующей трубы или защитного футляра. 

В местах пересечения газопровода с подземными коммуникациями, 

автомобильными дорогами газопровод прокладывается в футляре. 

В проекте для подземного газопровода: 

- высокого давления применяются стальные трубы по ГОСТ 8732-78*, 

материал - сталь 09Г2С по ГОСТ 19281-89* с покрытием изоляцией 

«весьма усиленного типа» по ГОСТ 9.602-2005; 

- низкого давления применяются полиэтиленовые трубы ПЭ80 ГАЗ 

SDR11 по ГОСТ Р 50838-2009; 

Для надземного газопровода: 

- применены стальные трубы по ГОСТ 8732-78*, материал - сталь 

09Г2С по ГОСТ 19281-89* с защитой от атмосферной коррозии 

(покрывается двумя слоями грунтовки и окрашивается двумя слоями 

краски для наружных работ). 

Для возможности отключения отдельных участков газопровода и ГРП 

предусматривается установка отключающих устройств с обеспечением 

герметичности затворов не ниже класса В по ГОСТ Р 54808-2011. 

В соответствии с требованиями правил охраны газораспределительных сетей 

вдоль трассы газопровода устанавливается охранная зона в виде территории 

ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой 

стороны газопровода, для ГРП – в виде территории, ограниченной замкнутой 

линией, проведенной на расстоянии 10 м от ГРПШ. 

 

Расчет потребности газа для жилых домов 

Использование природного газа на территории жилой застройки мкр. Новый 

предусматривается на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и 

приготовление пищи индивидуальных жилых домов. 

Генеральным планом предусматривается 100% газификация проектируемого 

мкр. Новый в с.Тогур. 
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Таблица 7.5.2 - Расчет потребности в газе при газификации жилого дома 

 
№ 
п/п 

Устанавливаемое газовое 
оборудование 

Часовой расход 
газа м3/час 

Годовой расход 
газа тыс. м3/год Примечание 

1 2 3 4 5 

1 Газовая плита ПГ-4 1,3 4х81,5/1000=0,326 
При 

центральном 
ГВС 

2 Газовая плита ПГ-4 1,3 4х135,8/1000=0,543 
При отсутствии 

центрального 
ГВС 

3 Газовая плита ПГ-4 + 
водонагреватель (1,3+2,6)х0,7=2,73 0,264хN 

При отсутствии 
центрального 

ГВС 

4 Газовой котел АОГВ-23,2 2,55х0,85=2,16 0,036хSот. 
Отапливаемая 

площадь до 200 
м2 

N – число жильцов в газифицируемом доме. 

Примечание. При расчете часовой потребности газа следует учитывать 

марку устанавливаемого отопительного прибора, данные в таблице приняты как 

для котла АОГВ-23,2 и водогрейной колонки ВПГ-23. 

Расчет газа на один проектируемый дом: 

Для расчета принимаем дом (1 кв.) с отапливаемой площадью 120,1 м2, число 

проживающих – 3 человека. 

Часовой расход газа: 2,73+2,16 = 4,89 м3/час; 

Годовой расход газа: (0,264х3)+(0,036х120,1) = 5,12 тыс. м3/год; 

Для расчета принимаем дом (1 кв.) с отапливаемой площадью 120,1 м2, число 

проживающих – 5 человека. 

Часовой расход газа: 2,73+2,16 = 4,89 м3/час; 

Годовой расход газа: (0,264х5)+(0,036х120,1) = 5,64 тыс. м3/год; 

Часовой расход газа h
dQ , м3/ч с учетом коэффициента одновременной работы 

газовых приборов определяется по формуле согласно СП 42-101-2003: 





m

i
inomsim

h
d nqKQ

1
 

где 



m

i

h
dQ

1
- сумма произведений величин simK , nomq  и ni от i до m; 

simK  - коэффициент одновременности, принимаемый для жилых домов по 

СП 42-101-2003; 
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nomq  - номинальный расход газа прибором или группой приборов, м3/ч, 

принимаемый по паспортным данным или техническим характеристикам 

приборов; 

ni - число однотипных приборов или групп приборов; 

m - число типов приборов или групп приборов. 

 

Точка подключения ГРП №1 

Расчет газа на ИЖС (19 кв.) с учетом коэффициента одновременности:  

в зимнее время составляет:  

Qзим.=2,55 0,85 19+3,9 0,284 19= 62,23 м3/ч; 

в летнее время составляет:  

Qлет.= 3,9 0,284 19= 21,04 м3/ч. 

Общий годовой и часовой расходы газа жилой застройки мкр. Новый 

приведены в таблице 7.5.3. 

 

Таблица 7.5.3 – Общий годовой и часовой расход газа для жилой застройки 

Расход газа № 
п/п Потребители Часовой расход 

газа, м3/ч 
Годовой расход 
газа, тыс. м3/год 

1 2 3 4 
2 На ИЖС  62,23 100,4 
 Итого 62,23 100,4 

 
Таблица 7.5.4 – Технико-экономические показатели 

Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 
1. Годовые расходы газа мкр. Новый в том числе: 

ИЖС  тыс. м3/год 100,4 
Итого тыс. м3/год 100,4 
2. Часовые расходы газа мкр. Новый в том числе: 

ИЖС  м3/ч 62,23 
Итого м3/ч 62,23 
3. Протяженность газопровода в плане: 

Газопровод высокого давления:   
Газопровод Г3 Ø57х4 (труба по ГОСТ 8732-78*) м 50 
Газопровод низкого давления:   
Газопровод Г1 ПЭ 110х10,0 (труба по ГОСТ Р 50838-2009) м 420 
Газопровод Г1 ПЭ 63х5,8 (труба по ГОСТ Р 50838-2009) м 350 
Газопровод Г1 ПЭ 32х3,0 (труба по ГОСТ Р 50838-2009) с учетом м 100 
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Наименование показателей Ед. изм. Количество 

1 2 3 
подводов к домам 
4. Газорегуляторные устройства 

Шкафной газорегуляторный пункт ГРП №1, входное давление 0,6 
МПа, выходное давление 0,0025 МПа, пропускная способность не 
менее 70 м3/ч 

шт. 1 

 

Проектные предложения должны быть уточнены после получения ТУ и в 

процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей газоснабжения 

микрорайона. 
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7.6 Телефонная связь 

 
Общие данные 

Проект линейных сооружений связи МКР. «Новый» с. Тогур выполнен на 

основании градостроительного задания. 

Проект выполнен согласно действующим нормам, правилам и стандартам. 

 

Характеристика существующих сооружений связи 

На данный момент средства связи, телекоммуникаций, информационных 

технологий, теле- и радиовещания являются наиболее активно развивающимися 

отраслями. 

Услуги почтовой связи в поселении оказывает отделение связи ФГУП 

«Почта России». 

Юридическим и физическим лицам предоставлен доступ к сети Интернет. 

Доступом к сети Интернет обеспечены: школы, библиотеки, администрация, 

частные лица. 

Существующая АТС расположена по адресу ул. Чапаева, д. 12.  

 

Проектные решения 

В рабочем проекте предусмотреть мероприятия по сохранению 

существующих сетей связи. При необходимости на время работ по строительству 

дорог и благоустройству территории существующую канализацию связи защитить 

коробом из ж.б. плит.  

Проектом предлагается строительство 2-канальной кабельной канализации 

связи от сущ. АТС (ул. Чапаева,12). Оптический распределительный шкаф (ОРШ) 

располагается по ул. Проезд 1. От ОРШ подключаются проектируемые здания под 

номерами № 1 и №2 согласно экспликации. К зданиям строится воздушная линия 

связи.  

Телефонную канализацию запроектировать 2-х канальной, с использованием 

п/э труб диаметром 63 мм. Глубина залегания проектируемой телефонной 

канализации 0,8 м. Колодцы для строительства применить типа ККС-2. В ОРШ 
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заводится магистральный ВОК (48 ОВ) и располагаются сплиттеры с 

коэффициентами деления 1:8 или 1:16.  

Для подвеса по опорам предусмотреть оптический кабель с несущей жилой.  

В подключаемых домах установить распределительные шкафы (РШ). 

Количество РШ будет зависеть от количества заявок на подключение.  

Марку и емкость волоконно-оптических кабелей, а также количество РШ 

согласовать с ОАО « Ростелеком» на стадии рабочего проекта.  

Показатели проекта для проектируемого микрорайона: 

- протяженность проектируемой кабельной канализации связи ≈  

1000 м;  

- количество проектируемых колодцев ≈ 10 шт.; 

- количество проектируемых опор≈ 45 шт.; 

- протяженность проектируемой воздушной линии связи ≈ 8500 м; 

- количество оптических распределительных шкафов – 2 шт.  
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8 Инженерная подготовка территории 

 
Инженерная подготовка территории представляет собой комплекс 

мероприятий по изменению и улучшению природных условий и исключению 

воздействия физико-геологических процессов. В соответствии с этим основными 

задачами инженерной подготовки являются создание условий для полноценного и 

эффективного градостроительного использования неудобных и непригодных 

территорий с отрицательными природными факторами, обеспечение стабильности 

поверхности земли, зданий и сооружений на участках, подверженных физико-

геологическим процессам. 

Инженерная подготовка проектируемой территории проводится с целью 

создания условий для размещения объектов отдыха населения и создания 

благоприятных условий на прилегающих к проектируемой территории жилой 

застройки. 

Проектируемая территория оценивалась по следующим факторам: 

 рельеф; 

 грунты; 

 грунтовые воды. 

Водоотвод с проектируемой территории предусмотрен по закрытой системе 

ливневой канализации, прием ливневых и талых вод осуществляется через сеть 

дождеприемных колодцев. Сброс ливневых стоков с территории поселка 

предусматривается в проектируемые сети ливневой канализации. Очистка стоков 

предусматривается на проектируемых очистных сооружениях. 
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8.1 Ливневая канализация 
 

Существующее положение 

Потребность в защите территории жилой застройки с приусадебными 

земельными участками от подтопления может возникнуть при сезонных разливах 

местных рек и водоемов. 

Мероприятия по инженерной подготовке рассматриваемой территории 

предусматриваются в следующем составе: 

1) Вертикальная планировка; 

2) Организация поверхностного стока. 

Проектируемая территория периодически оказывается под угрозой 

подтопления водами. При преобразовании рельефа на проектируемой территории 

возникает необходимость перехватить эти воды и отвести их в нужном 

направлении.  

Проектом предлагается устройство открытой лотковой ливневой сети.  

В таком случае отвод стоков производится через сооружение 

предварительной отчистки в естественную протоку, которая является связующим 

звеном и составляющей частью очистных сооружений г. Колпашево- с. Тогур. 

Выбор схемы очистки стоков и типа очистных сооружений определяется на стадии 

проектной документации. Выпуск ливневых вод с застраиваемой территории без 

предварительной очистки категорически запрещён.  

Учитывая эпизодичность и резкую неравномерность поступления дождевых 

вод, наиболее простым и достаточно эффективным сооружением для очистки 

поверхностного стока территории являются локальные очистные сооружения, 

оборудованные устройствами для удаления осадков и нефтепродуктов. 

Необходимости очистки всего стока нет. Очистки требует лишь наиболее 

загрязнённая часть стока. Сюда относятся талые воды, поливомоечные воды, 

которые характеризуются малыми расходами и высокой концентрацией 

загрязнения, а также сток от дождей малой интенсивности. 

Суммарный же сток направляется по сети ливневой канализации на 

существующие городские очистные сооружения с последующим сбросом 

очищенных стоков в пойму реки Обь. 
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Настоящим проектом предлагается строительство сетей ливневой 

канализации на территории с подключением новых веток для более качественного 

водоотведения на очистные сооружения. 

 

Проектируемая схема канализации 

Учитывая перспективу сетей, организацию поверхностного водоотвода с 

территории проектирования осуществлять с помощью системы самотечной 

лотковой сети дождевой канализации открытого типа.  

Основным источником питания подземных вод являются инфильтрационные 

воды атмосферных осадков. Для предотвращения загрязнения подземных вод 

предлагается организация поверхностного водоотвода с территории к комплексу 

городских очистных сооружений дождевой канализации. 

Проектируемые сети выполнены согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. 

Наружные сети и сооружения». 

Сброс ливневых и талых сточных вод с территории МКР «Новый» с. Тогур 

предусматривается самотеком в проектируемые сети ливневой канализации. 

 

Расчет расхода дождевых вод  

Общая площадь в границах застройки 38556 м 2. 

Для определения среднего поверхностного стока территория условно 

разделена на зоны водоотведения: 

1 зона. Площадь проездов и тротуаров F = 4377,00 м2; 

2 зона. Площадь кровли домов F = 1876,00 м2; 

3 зона. Площадь озеленения F = 11006,00 м2 . 

Поверхностные воды вертикальной планировкой отводятся к 

дождеприемным лоткам, и далее на городские очистные сооружения.  

Расчет поверхностных ливневых стоков выполнен на основании  

СП 32.13330.2012. 

 

Расчет секундного расхода дождевых вод. 

Интенсивность дождя, л/с на 1га: Q20 = 70.000 

Среднее количество дождей за год: r = 80.000 
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Показатель степени Г (гамма): Г = 1.540 

Параметр P: P = 0.100 

Показатель степени n: n = 0.720 

Средневзвешенный коэффициент поверхности бассейна стока: Zmid = 0.213 

Расчетная площадь стока, га:  F = 1.7259 

Расчетная продолжительность дождя, мин.: Tr = 32.93 

Результаты: Параметр A: A = 192,00 

A = q20 x 20n x (1+ lg P/lg mr)y = 192,00 

Расчетные расходы дождевых вод: Qr 

qr = zmid x A1,2 x F / t1,2 х n-0,1=14,00 л/с 

Расчетный расход дождевых вод секундный составляет: 14,00 л/с.  

Расчетный расход дождевых вод часовой составляет: 14,00 х 3,6 =50,4 

 м3/ч. 

Расчетный расход дождевых вод суточный составляет: 16,80 м3/сут. 

Расчет годового количества поверхностного стока. 

Общая площадь сбора поверхностного стока составляет 1,7259 Га. 

Годовое количество поверхностных вод, образующихся на территории 

микрорайона, рассчитывается по формуле: 

 Wg = 10 х hg х φ х F, м3/год,  

где hg – годовое количество осадков - 591 мм, 

в том числе за теплый период (апрель – октябрь) – 406 мм; 

за холодный период (ноябрь – март) – 185 мм; 

φ - коэффициент стока - 0.7 (для дождевых вод с водонепроницаемых 

покрытий) - 0.5 (для талых и поливомоечных вод); 

F - площадь бассейна водосбора, га. 

Расчеты показателей расходов по водоотведению поверхностного стока 

представлены в таблице 8.1.1 
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Таблица 8.1.1 - Сводная таблица расчетных расходов по водоотведению поверхностного стока  
 

Дождевые воды Талые воды Поливовомоечные  
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Всего, 
м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

с. Тогур 1,7259 10 0,7 406 4905,0 76 918,2 0,5 185 1596,5 0,5 50 90 137,3 6638,8 

Итого 1,7259    4905,0  918,2   1596,5    137,3 6638,8 
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Проектируемые сети ливневой канализации 

На территории проектом предусматриваются ливневая система канализации. 

Источником образования сточных вод являются поверхностные воды с 

территории проездов, газонов, кровли зданий. 

Поверхностный сток с территории вертикальной планировкой отводится к 

дождеприемным лоткам и далее на сооружения предварительной отчистки с 

последующим отводом в естественную протоку, которая является связующим 

звеном и составляющей частью очистных сооружений г. Колпашево - с. Тогур. 

Далее стоки направляются на существующие городские очистные сооружения с 

последующим сбросом очищенных стоков в пойму реки Обь. Выбор трассы 

магистральных канализационных сетей и веток присоединений диктовался 

рельефом местности и застройкой. 

Прокладка магистральных сетей и веток присоединений предусматривается 

наземно с заглублением в грунт на 0,54 м.  

Приняты открытые железобетонные лотки Л-300 (2950х540х430) и Л-300 

(1450х520х100) с решетками РСЧ 145х52. 

Основание под лотки принято грунтовое плоское с подготовкой из песчаного 

грунта по серии 3.008.9-6/86 (песка среднезернистого по ГОСТ 8736-93) толщиной 

100 мм.  

При пересечении с существующими коммуникациями земляные работы 

производить вручную с креплением стенок инвентарными щитами или досками. 

Испытания системы дождевой канализации на герметичность проводить в 

соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 «Наружные сети и сооружения 

водоснабжения и канализации». 

 

Зоны санитарной охраны 

Охранная зона самотечных сетей канализации – 3м. СП 42.13330.2011. 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». 

Для сооружений канализации зона санитарной охраны принята согласно  

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Для очистных 

сооружений 150 м. 
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Таблица 8.1.2 – Технико-экономические показатели 
 

№ 
п/п Наименование  Единица 

измерения 
Коли-
чество Примечание 

1 2 3 4 5 

1 

Канализационные ливневые сети 
микрорайона: 
самотечные, лотки Л-300 глубиной 0,43 м с 
решетками РСЧ 

 
км 

 

 
1,17 
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9 Мероприятия по охране окружающей среды 
 

Уровень загрязнения атмосферы определяется рядом факторов: природно-

климатическими особенностями территории, масштабом и структурой 

техногенного воздействия на атмосферу, характером распределения выбросов по 

территории. 

По метеорологическим условиям рассеивания вредных примесей 

рассматриваемая территория относится к зоне умеренного потенциала загрязнения 

атмосферы (ПЗА). В связи с особенностями климата в этой зоне в разные периоды 

года создаются примерно одинаковые условия, как для рассеивания, так и для 

накопления примесей в приземном слое воздуха.  

Качество атмосферного воздуха оценивается по содержанию 6 

загрязняющих веществ: взвешенных веществ, оксида углерода, оксидов азота, 

фенола, формальдегида и бенз(а)пирена. 

Отбор проб проводится 1 раз в сутки (в 12 часов) на стационарном посту, 

который расположен по адресу г. Колпашево, ул. Обская, 14. Уровень загрязнения 

атмосферы характеризуется как низкий (благоприятный для проживания). 

На территории Колпашевского городского поселения отсутствуют 

предприятия, оказывающие сильное негативное воздействие на атмосферный 

воздух.  

Источником неорганизованных выбросов является автотранспорт. С 

выхлопными газами транспорта в атмосферный воздух поступает значительное 

количество: оксида углерода, оксидов азота, летучих органических соединений, 

соединений серы, сажи, соединений свинца и других загрязняющих веществ.  

Отработавшие газы автотранспорта представляют особую опасность при 

длительном воздействии на организм человека, так как в них присутствуют 

канцерогенные соединения. В холодное время года, когда загрязняющие вещества 

скапливаются в приземном слое, в это время наблюдаются превышения 

максимальных разовых концентраций оксида углерода. 

Для снижения негативного воздействия от предприятий, а также 

автотранспорта проектом предлагается: 
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1. Комплекс мероприятий, направленных на снижение уровня 

воздействия от предприятий: 

 обустройство объектов теплоэнергетики (котельных) и 

предприятий высокоэффективными пыле-, газоочистными 

установками; 

 существующим и планируемым предприятиям и коммунальным 

объектам, имеющим организованный выброс загрязняющих 

веществ в атмосферу, требуется разработать ПДВ, оформить 

разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, 

согласовать и утвердить их в органах санитарно-

эпидемиологического и экологического контроля; 

 существующие и планируемые предприятия, коммунальные 

объекты должны обеспечить производственный контроль за 

соблюдением нормативов ПДВ загрязняющих веществ в 

атмосферу, а также контроль качества атмосферного воздуха в 

санитарно-защитных зонах. 

2. Комплекс мероприятий по снижению вредного воздействия 

автотранспорта:  

 контроль технического состояния автотранспорта как личного, 

так и ведомственного; 

 частичный перевод автотранспорта на газовое топливо; 

 улучшение качества дорожного покрытия и устройство 

асфальтобетонного покрытия дорог; 

 озеленение примагистральных территорий, которое должно 

осуществляться с использованием специальных посадок с 

подбором древесно-кустарниковых пород для лучшего шумо- и 

газопоглощающего эффекта. 

В результате реализации предлагаемых мероприятий можно минимизировать 

негативное воздействие на окружающую среду от стационарных и передвижных 

источников загрязнения. 

На территории Колпашевского городского поселения отсутствуют объекты 

атомной промышленности и энергетики. Содержание радионуклидов в питьевой 
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воде, пищевых продуктах, атмосферном воздухе намного ниже допустимых 

концентраций. 

Радиационная обстановка продолжает постепенно улучшаться в результате 

естественных процессов самоочищения природной среды от радиоактивного 

загрязнения, а также в результате остановки всех реакторов на СХК. 

Необходим систематический контроль радиационной обстановки на 

территории городского поселения с измерением мощности дозы гамма-излучения, 

отбором и анализом проб объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, 

выпадающих осадков, поверхностных и подземных вод, почвы), сырья и пищевых 

продуктов. 

Шумовое загрязнение является одним из основных факторов загрязнения 

среды населенных пунктов, оказывающих неблагоприятное воздействия на 

здоровье населения.  

Допустимый уровень шума для жилых зданий, обращенных фасадом к 

магистральной улице, составляет 65 ДбА (СНиП II-12-77 «Защита от шума»). 

Основными источниками шума и вибрации в населенных пунктах поселения 

являются автомобильный транспорт и электроподстанции. 

Кроме этого источниками загрязнения почвы являются: 

 отсутствие централизованной системы водоотведения хозяйственно-

бытовых сточных вод с последующей очисткой стоков, стоки 

поступают в выгреба и на рельеф; 

 отсутствие очистки поверхностного стока на урбанизированных 

территориях, что в дальнейшем может привести к эрозии почвы;  

 стационарные и передвижные источники выброс. Загрязняющие 

вещества, выбрасываемые в атмосферу, со временем оседают на 

почвенный покров данной территории. 

В целях охраны и рационального использования почв необходимо:  

 ведение радиационного контроля почв на содержание 

радионуклидов; 

 ликвидация несанкционированных свалок; 

 рекультивация санкционированных свалок ТБО, эксплуатация 

которых не соответствует санитарным правилам и нормам; 

 своевременная санитарная очистка территории населенных пунктов; 
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 организация и очистка поверхностного стока на территории 

населенных пунктов; 

 озеленение СЗЗ.  

Основными источниками электромагнитного воздействия в городе являются 

линии электропередач и передающие радиотехнические объекты. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого 

воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные разрывы 

вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля 1 кВ/м  

(СанПиН 2.2.1./2.1.1.1.200-03). 

Электромагнитное воздействие радиопередающих объектов, как правило, не 

выходит за пределы предоставленной территории. 

Экологическая обстановка в Колпашевском городском поселении в настоящее 

время в целом благополучная и стабильная. 

Для контроля над состоянием окружающей среды требуются периодические 

исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не 

только на территории жилой застройки, но и в пределах всего городского округа. 

Проектом в целях охраны окружающей среды, снижения негативного влияния 

источников загрязнения, создание комфортных условий для проживания населения 

предусмотрены следующие проектные решения: 

 планировочная структура принята с соблюдением санитарных норм 

проектирования; 

 заложенные объемы строительства, плотности застройки и 

населения, соответствующие нормативам, создают благоприятную 

среду обитания; 

 вертикальная планировка улиц способствует организованному 

отводу поверхностных стоков; 

 по обе стороны от проезжей части предусмотрены газоны с посадкой 

деревьев газоустойчивых пород (либо с одной стороны, если иное не 

позволяет существующее расположение улично-дорожной сети); 

 тротуары намечается замостить декоративной тротуарной плиткой 

различной формы или с асфальтобетонным покрытием. 
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10 Мероприятия по гражданской обороне и защите 

территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Противопожарные мероприятия  

 
Основной задачей гражданской обороны является предупреждение или 

снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, 

стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого 

образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушения 

производства.  

Это достигается благодаря следующим планировочным и организационным 

решениям: 

 организация жилых территорий в виде небольших компактных 

кварталов; 

 зонирование дворовых территорий по назначению (для детского 

отдыха и отдыха взрослых, для хозяйственных нужд, для занятий 

спортом детей и взрослых); 

 плотность населения, не превышающая нормативные параметры; 

 планировка проездов, позволяющая подъехать к зданиям как 

минимум с двух сторон для организации пожаротушения; 

 наличие открытых пространств в виде зеленых насаждений, 

участков детских школьных и дошкольных учреждений, создающих 

противопожарные разрывы; 

 наличие двух выездов на внешнюю автомагистраль; 

 организация маршрутов общественного транспорта с хорошей 

пешеходной доступностью; 

 оснащение застройки всеми видами инженерного оборудования, в 

том числе централизованным водоснабжением и водоотведением. 

На территории МКР «Новый» с. Тогур Колпашевского городского поселения 

могут возникать чрезвычайные ситуации, вызванные авариями на объектах 

экономики, пожарами в жилых кварталах.  
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Чрезвычайные ситуации могут иметь техногенный или природный 

характер.  

Природными источниками чрезвычайных ситуаций могут стать бури и 

ураганы, природные явления, возникающие при скорости ветра более 30 м/с, 

вызывающие частичное или полное разрушение строений, обрыв линий 

электропередач, связи, что может привести к поражению людей электрическим 

током и летящими предметами разрушенных строений. 

Сильные ветры с температурой воздуха от (-40С) и ниже 

продолжительностью более двух суток, вследствие чего резко увеличивается 

потребление тепловой энергии, что может привести к аварийным ситуациям на 

тепловых сетях, а также на сетях водоснабжения и канализации, нарушение 

движения транспорта, увеличение числа обмороженных, возможны разрывы 

проводов линий связи. 

Сильные морозы, обильные снегопады, сопровождающиеся резким 

перепадом температур, наиболее опасные ранней весной и поздней осенью, в 

результате чего происходит налипание мокрого снега на деревья, провода линий 

связи и электропередач, что может вызвать многочисленные обрывы и разрушения 

опор и траверс. 

Сильная метель – непогода продолжительностью более 12 часов при 

скорости ветра 15 м/с и более, видимости менее 500 м за 12 часов и более, 

вызывающая снежные заносы, прекращение движения транспорта, это может 

привести к человеческим жертвам, а именно лиц, застигнутых непогодой в пути. 

Анализ территории Колпашевского городского поселения с точки зрения 

вероятности возникновения техногенных и природных чрезвычайных ситуаций 

показал, что основными опасностями будут: 

Природные опасности 

 Метеорологические (штормовой ветер, бури, сильные осадки и 

снегопады, гололед); 

 Геологические (эрозия); 

 Лесные пожары. 

Природно-техногенные опасности: 

 Аварии на системах жизнеобеспечения; 

 Аварии на радиационно-опасных объектах; 
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 Аварии на взрывопожароопасных объектах; 

 Аварии на транспорте. 

Зоны возможного воздействия поражающих факторов чрезвычайных 

ситуаций природного характера распространяются на всю территорию поселения. 

Проектная документация на рабочей стадии подвергается государственной 

экспертизе на устойчивость, надежность и пожаробезопасность сооружений.  

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества. Возникновение пожара 

вероятно вследствие аварии, или нарушения правил пожарной безопасности 

горючей среды и при появлении в этой среде источника зажигания, способного 

зажечь эту среду. 

Обобщение статистических данных о пожарах показывает, что в жилых 

зданиях источниками возможных чрезвычайных ситуаций вследствие нарушения 

правил пожарной безопасности и правил технической эксплуатации основными 

причинами пожаров и загораний являются: 

 курение в неустановленных местах; 

 пожары на территории и непосредственно в помещениях; 

 неосторожное обращение с электронагревательными приборами; 

 неисправности в электропроводке или в электроприборах; 

 аварии на внутренних сетях и на оборудовании. 

В зависимости от характеристик конструктивной и функциональной 

пожарной опасности распространение пожара происходит: 

1 В помещении: 

 по сгораемым веществам и материалам, находящимся в 

помещении, в виде линейного распространения горения; 

 по технологическому оборудованию и конструкциям; 

 по распространяющим горение строительным конструкциям; 

 при переходе линейного распространения горения в пожар в 

объеме помещения при количестве пожарной нагрузки, 

превосходящем критическую величину; 

 в результате взрыва; 



 

 

75 
 вследствие лучистого и конвективного тепломассообмена 

между источником горения и другим пространством.  

2 В здании: 

 при переходе пламени и продуктов горения через дверные 

проемы, люки, оконные и технологические проемы между 

помещениями; 

 по коммуникациям, шахтам; 

 в результате достижения пределов огнестойкости 

ограждающими и несущими конструкциями; 

 по распространяющим горение строительным конструкциям и 

содержащимся в них пустотам; 

 по местам некачественной заделки стыков и трещинам; 

 по проемам в наружных стенах и фасаду здания. 

3 Между зданиями: 

 в результате взрыва; 

 в результате теплового излучения пламени горящего здания; 

 в результате перебросанных на значительные расстояния искр и 

горящих конструктивных элементов. 

Площадь и объем, на которые возможно распространение пожара, зависят от 

вида пожара в помещении, скорости линейного горения по сгораемым веществам, 

материалов и строительных конструкций, временем перехода линейного горения в 

объемный пожар, характеристик средств тушения. 

Опасными факторами пожара является открытый огонь, искры, повышенная 

температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, 

пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы. 

На обеспечение пожарной безопасности направлены планировочные, 

конструктивные и инженерные решения проекта планировки. 

Для того чтобы свести к минимуму число пожаров, ограничить их 

распространение и обеспечить условия их ликвидации необходимо 

заблаговременно провести мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

на период первой очереди и расчётного срока.  

Данными мероприятиями будут: 

1 Мероприятия, направленные на развитие сил ликвидации пожаров: 
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 укомплектование пожарных подразделения современной 

техникой борьбы с пожарами; 

 обучение населения мерам пожарной безопасности. 

2 Мероприятия, направленные на повышение технологической 

безопасности производственных процессов и эксплуатационной 

надежности оборудования взрывопожароопасных объектов: 

 строжайшее соблюдение действующих норм и правил по 

эксплуатации взрыво-пожароопасных объектов;  

 оборудование взрыво-пожароопасных объектов как 

первичными средствами пожаротушения, так и пунктами с 

запасом различных видов пожарной техники в количествах, 

определяемых оперативными планами пожаротушения;  

 регулярные проверки соблюдения действующих норм и правил 

промышленной и пожарной безопасности, как в части 

требований к эксплуатации, так и в части положений по 

содержанию территорий. 

3 Мероприятия, направленные на повышение пожаробезопасности 

территории: 

 своевременная очистка территория в пределах 

противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и т.п.; 

 содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям, открытым складам, наружным пожарным 

лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, исправными и свободными для проезда 

пожарной техники; 

 ликвидации незаконных парковок автотранспорта в 

противопожарных разрывах зданий, сооружений, в местах 

расположения водоисточников; 

 незамедлительное оповещение подразделения пожарной охраны 

о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим 

причинам, препятствующим проезду пожарных машин; на 

период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 
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установлены указатели направления объезда или устроены 

переезды через ремонтируемые участки и подъезды к 

водоисточникам; 

 расположение временных строений на расстоянии не менее 15 м 

от других зданий и сооружений (кроме случаев, когда по 

другим нормам требуется больший противопожарный разрыв) 

или у противопожарных стен; 

 обустройство пожарных резервуаров местного значения, 

искусственных водоёмов для целей пожаротушения (с 

обустройством подъездных путей и площадок для установки 

пожарных автомобилей, обеспечивающих возможность забора 

воды в любое время года) и поддержание их в постоянной 

готовности; 

 организаций проверки территории и объектов жилищной 

сферы, в том числе ведомственного и частного жилищного 

фонда. 

Рабочая проектная документация на строительство сооружений по 

индивидуальным проектам подлежит экспертизе по обеспечению пожарной 

безопасности при эксплуатации. 

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

дислокация подразделений пожарной охраны на территориях городских округов 

определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 

месту вызова в городских округах не должно превышать 10 минут. 

К основным факторам риска возникновения ЧС техногенного характера на 

территории МКР «Новый» с. Тогур Колпашевского городского поселения 

относятся: аварии на потенциально опасных объектах, транспортные аварии и 

катастрофы при перевозках опасных грузов автомобильным и железнодорожным 

транспортом, аварийные ситуации на объектах жизнеобеспечения.  

На территории и вблизи указанного микрорайона присутствуют 

пожароопасные объекты. 

Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению 

их последствий представляет собой комплекс организационных, инженерно-
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технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин 

аварий, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, если 

эти процессы полностью не удается устранить, а также на создание благоприятных 

условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Их 

содержание определяет требования охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности, правилами эксплуатации энергетических 

установок, подъемно-кранового оборудования, емкостей под высоким давлением и 

т.д. 

В целях уменьшения возможных последствий производственных аварий, 

катастроф, стихийных бедствий, в зависимости от их вида и характера 

производства проводятся дополнительные мероприятия: 

 на взрывоопасных и пожароопасных объектах; 

 по защите населения от наводнений в период паводков и половодья; 

 по защите от сильных ветров и метелей; 

 по повышению противопожарной устойчивости лесов, 

профилактике лесных и торфяных пожаров; 

 профилактические, противоэпидемиологические, противоэпизооти-

ческие, противоэпифитотические мероприятия. 

Оповещение населения об угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 

природного и экологического характера осуществляется путем передачи 

соответствующих сообщений по городскому радио и телевидению от имени 

учреждений и организаций, непосредственно осуществляющих наблюдение и 

контроль. 



 

 

79 
11 Меры по обеспечению потребностей инвалидов  

и маломобильных групп населения 

 
Маломобильные группы населения – люди, испытывающие затруднения при 

самостоятельном передвижении, получение услуги, необходимой информации или 

при ориентировании в пространстве. 

Проектом предлагаются планировочные решения по обеспечению 

потребностей инвалидов и малообеспеченных групп населения с учетом 

требований указанных в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция  

СНиП 2.07.01-89*: 

– лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с 

поручнями, в домах для престарелых и семей с инвалидами – 

дополнительно пристенные поручни; 

– пешеходные пути с возможностью проезда механических 

инвалидных колясок; 

– внутримикрорайонные пешеходные дорожки и тротуары должны 

иметь ширину не менее 1,5 м; 

– вдоль пешеходных дорожек и тротуаров следует предусматривать не 

реже чем через 400 м места отдыха со скамейками; 

– пешеходные дорожки, тротуары и пандусы, которыми пользуются 

инвалиды на креслах – колясках, должны иметь твердое покрытие, 

которое при намокании не становится скользким; 

– в местах перехода через улицу высота бортовых камней не должна 

превышать 5 см; 

– расстояние от жилого дома до места хранения индивидуального 

автотранспорта инвалида следует принимать не более 100 метров; 

– стоянки с местами для автомобилей инвалидов следует располагать 

на расстоянии не более 50 метров от общественных зданий, 

сооружений, а также от входов на территории предприятий, 

использующих труд инвалидов; 
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– площадки для остановки специализированных средств 

общественного транспорта, перевозящих инвалидов, следует 

предусматривать на расстоянии не более 100 метров от входов в 

общественные здания и не более 300 метров от жилых зданий, в 

которых проживают инвалиды. 

Не допускается в местах переходов применение бортовых камней со 

скошенной верхней гранью или сужающих ширину проезжей части улицы съездов: 

– на открытых стоянках автомобилей следует выделять не менее двух 

процентов мест для автомобилей инвалидов. Стоянки для 

автомобилей инвалидов должны располагаться в удобной для 

инвалидов близости от общественных зданий и обозначаться 

отличительными и предупреждающими знаками; 

– для людей с полной потерей зрения следует предусматривать 

предупреждающую информацию о приближении к препятствиям 

(лестницам, пешеходному переходу, окончанию островка 

безопасности и прочее) изменениям качества поверхностного слоя 

дорожек и тротуаров, рельефными полосками, защитными 

ограждениями и соответствующими сигналами. 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Правительство 

Российской Федерации, Правительство Томской области, органы местного 

самоуправления Колпашевского городского поселения и организации независимо 

от организационно-правовых форм создают условия маломобильным группам 

населения (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) для беспрепятственного доступа к объектам социальной 

инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям 

и сооружениям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным 

и другим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования воздушным, 

водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского 

и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации 

(включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых 

сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через 

транспортные коммуникации). 
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Разработка проектных решений территории МКР «Новый» с. Тогур 

Колпашевского городского поселения, касающихся строительства и эксплуатации 

жилых зданий, транспортных средств общего пользования, средств связи и 

информации, без приспособления указанных объектов для доступа и 

использования их маломобильными группами населения не, допускаются. 

Места для строительства гаража или стоянки для технических и других 

средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди вблизи места 

жительства с учетом градостроительных норм. 

На каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около 

предприятий торговли, сферы услуг, медицинских, спортивных и культурно-

зрелищных учреждений, выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) 

для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не 

должны занимать иные транспортные средства. Инвалиды пользуются местами для 

парковки специальных автотранспортных средств бесплатно. 

Проектом принята ширина тротуаров в зависимости от категории улиц в 

соответствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» актуализированная редакция  

СНиП 2.07.01-89*. 
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12 Основные технико-экономические показатели 

проекта 

 
Таблица 12.1 – Основные технико-экономические показатели проекта планировки 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние  

на 2014 год 

Расчетный 
срок  

на 2019 год 
1 2 3 4 5 
1 ТЕРРИТОРИЯ    

1.1 Площадь территории 
проектирования, всего га 3,86 3,86 

 в том числе:    
1.1.1 жилые зоны га 0,26 1,67 

 в том числе:    
га 0,26 0,05 1.1.1.1 малоэтажная застройка % 6,74 1,30 
га - 1,62 1.1.1.2 индивидуальная застройка % - 41,97 
га - - 1.1.2 общественно-деловые зоны % - - 
га  - 1.1.3 зеленые насаждения общего 

пользования %  - 
га  - 1.1.4 зеленые насаждения специального 

назначения %  - 
га - 1,05 1.1.5 производственные зоны % - 27,20 
га 0,09 0,43 1.1.6 зоны транспортной и инженерной 

инфраструктур % 2,33 11,14 
га - - 1.1.7 рекреационные зоны %   
га 3,02 - 1.1.8 зоны сельскохозяйственного 

использования % 78,24 - 
га 0,31 - 1.1.9 под лесами % 8,03  
га - - 1.1.10 под водой %   
га - - 1.1.11 зоны специального назначения %   
га - - 1.1.12 режимные зоны %   
га 0,44 0,71 1.1.13 иные зоны % 11,40 18,39 

2 НАСЕЛЕНИЕ    
2.1 Общая численность населения чел. - 61 
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Продолжение таблицы 12.1 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние  

на 2014 год 

Расчетный 
срок  

на 2019 год 
1 2 3 4 5 
3 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД    

3.1 
Средняя обеспеченность 
населения общей площадью 
квартир 

кв. м/ чел. - 37,41 

3.2. Средняя этажность застройки этаж - 2 
3.3 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м - 2,28 

тыс. кв. м - - 3.3.1 Блокированная жилая застройка %  - 
тыс. кв. м - 2,28 3.3.2 индивидуальная застройка  %  100 
тыс. кв. м - - 

% от общего 
объема убыли 

жилищного 
фонда 

- - 3.3 Общий объем убыли жилищного 
фонда 

кол-во домов - - 
 в том числе:  - - 

тыс. кв. м - - 
%   3.4.1 по техническому состоянию 

кол-во домов - - 
тыс. кв. м - - 

%   3.4.2 по реконструкции 
кол-во домов - - 

тыс. кв. м - - 
%   3.4.3 по другим причинам 

кол-во домов - - 
тыс. кв. м - - 

% от общего 
объема 

существующе
го жилищного 

фонда 

- - 3.5 Общий объем существующего 
сохраняемого жилищного фонда 

кол-во домов - - 
тыс. кв. м - 2,28 

3.6 Общий объем нового жилищного 
строительства 

% от общего 
объема нового 

жилищного 
фонда 

- 100,0 
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Продолжение таблицы 12.1 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние  

на 2014 год 

Расчетный 
срок  

на 2019 год 
1 2 3 4 5 

3.7 Из общего объема нового жилищного 
строительства размещается:    

тыс. кв. м - 2,28 3.7.1 на свободной территории % - 100,0 
тыс. кв. м - - 

% - - 3.7.2 за счет реконструкции существующей 
застройки 

кол-во домов - - 

3.8. Обеспеченность жилищного фонда 
инженерной инфраструктурой:    

3.8.1 электроснабжением % - 100,0 

3.8.2 газоснабжением 
(централизованным) % - 100,0 

3.8.3 теплоснабжением 
(централизованным) % - - 

3.8.4 связью % - 100,0 

3.8.5 водоснабжением 
(централизованным) % - 100,0 

3.8.6 водоотведением 
(централизованным) % - 100,0 

4 
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ 

   

4.1 Объекты учебно-образовательного 
назначения:    

4.1.1 детские дошкольные учреждения мест - - 
4.1.2 общеобразовательные школы учащихся - - 

4.1.3 учреждения дополнительного 
образования мест - - 

4.1.4 учреждения начального и среднего 
профессионального образования объект - - 

4.2 Объекты здравоохранения и 
социального обеспечения:  - - 

4.2.1 стационары всех типов коек - - 

4.2.2 амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

посещений  
в смену - - 

4.2.3 станции скорой помощи автомобиль - - 
4.2.4 Лабораторный корпус объект - - 
4.2.5 ФАП объект - - 
4.2.6 дома-интернаты мест - - 
4.2.7 специальные жилые дома мест - - 
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Продолжение таблицы 12.1 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние  

на 2014 год 

Расчетный 
срок  

на 2019 год 
1 2 3 4 5 

4.3 Спортивные и физкультурно-
оздоровительные объекты    

4.3.1 Стадион кв. м площади 
пола - - 

4.3.2 бассейны кв. м зеркала 
воды - - 

4.4 Объекты культурно-досугового 
назначения    

4.4.1 Дом культуры мест - - 
4.4.2 библиотеки тыс. экз. - - 
4.5 Объекты торгового назначения    

4.5.1 магазины м2 торг. 
площади - - 

4.5.2 торговые центры кв. м торговой 
площади - - 

4.6 Объекты общественного питания    
4.6.1 объекты общественного питания мест - - 

4.7 
Организации, предоставляющие 
услуги в сфере жилищно-
коммунального хозяйства 

 - - 

 в том числе по видам деятельности:    

 

Управление многоквартирными 
домами и оказание услуг по 
содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 

 - - 

4.7.1 

количество организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами и 
оказание услуг по содержанию и 
ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах 

ед. - - 

 

Производство товаров, оказание услуг 
по электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжению, водоотведению, 
очистке сточных вод и эксплуатации 
объектов, используемых для 
утилизации (захоронения) твердых 
бытовых отходов 

 - - 

4.7.2 

количество организаций 
коммунального комплекса, 
осуществляющих производство 
товаров, оказание услуг по электро-, 
газо-, тепло-, водоснабжению, 
водоотведению, очистке сточных вод 
и эксплуатации объектов, 
используемых для утилизации 
(захоронения) ТБО 

ед. - 1 

 Гостиничное хозяйство    
4.7.3 количество гостиниц ед. - - 
4.7.4 количество мест в гостиницах ед. - - 
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Продолжение таблицы 12.1 

 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние  

на 2014 год 

Расчетный 
срок  

на 2019 год 
1 2 3 4 5 

 Административно-деловые 
объекты    

4.7.5 Административно-бытовой 
комплекс раб. мест - - 

 Банно-прачечное хозяйство    
4.7.6 количество бань ед. - - 
4.7.7 количество прачечных ед. - - 
4.7.8 количество химчисток ед. - - 

 производительность кг/в смену - - 
4.7.9 Ритуальные услуги    

 количество организаций, 
оказывающих ритуальные услуги ед. - - 

4.7.10 Дорожно-мостовое хозяйство    
 количество организаций ед. - - 

4.7.11 Механизированная уборка 
территорий и озеленение    

 количество организаций ед. - - 

4.8 Объекты связи и финансового 
обслуживания    

4.8.1 отделения связи (почта, телефон, 
телеграф) объект - - 

4.8.2 отделения Сбербанка операционное 
место - - 

5 ТРАНСПОРТНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА    

5.1 протяженность улично-дорожной 
сети  км - 0,32 

5.2 
протяженность автомобильных дорог 
муниципального значения вне 
поселений 

км/га - - 

5.3 
из общей протяженности улиц и 
дорог, не удовлетворяющие 
пропускной способности 

% - - 

5.4 
обеспеченность населения 
индивидуальными легковыми 
автомобилями 

автомобилей/ 
тыс. жителей - - 

5.5 норма обеспеченности гаражами машино-мест - - 

5.6 норма обеспеченности парковочными 
местами машино-мест - - 

5.7 количество мест в индивидуальных 
гаражах машино-мест - - 

5.8 количество мест в многоуровневых 
гаражах машино-мест - - 

5.9 количество парковочных мест на 
открытых автостоянках машино-мест - - 

5.10 количество парковочных мест в 
подземных автостоянках машино-мест - - 
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Продолжение таблицы 12.1 
 

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние  

на 2014 год 

Расчетный 
срок  

на 2019 год 
1 2 3 4 5 

6 

ИНЖЕНЕРНАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА  

И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ТЕРРИТОРИИ 

   

6.1 Водоснабжение    
водопотребление    

- всего куб. м/ 
в сутки - 21,57 

максимальный среднесуточный 
расход воды:  -  

- всего куб. м/  
в сутки  18,52 

- на хозяйственно-питьевые нужды куб. м/  
в сутки - 16,84 

6.1.1 

- неучтенные расходы куб. м/  
в сутки - 1,68 

6.1.2 среднесуточное водопотребление  
на 1 человека л/в сутки на чел. - 230,0 

6.1.3 протяженность сетей км - 0,55 
6.2 Канализация  -  

общее поступление сточных вод    

- всего тыс. куб. м/  
в сутки - 21,57 

расчетные расходы по 
водоотведению:    

- жилые здания л / с - 

6.2.1 

- общественные здания л / с - 
18,52- 

6.3 Электроснабжение    
потребность в электроэнергии    

- всего млн. кВт ч./  
в год - 0,41 

в том числе:  -  6.3.1 

- на производственные нужды млн. кВт ч./  
в год - - 

 - на коммунально-бытовые нужды млн. кВт ч./  
в год - 0,41 

6.4 Теплоснабжение    
тепловые нагрузки - всего Гкал/час - - 
в том числе:    
- на жилые здания Гкал/час - - 6.4.1 

- на общественные здания Гкал/час - - 
6.4.2 протяженность сетей км - - 
6.5 Газоснабжение    

6.5.1 расход газа тыс. м3 / год - 100,40 
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№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения 

Современное 
состояние  

на 2014 год 

Расчетный 
срок  

на 2019 год 
1 2 3 4 5 

6.6 Связь    
6.6.1 Протяженность сетей км - 9,5 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


